
HOTARARE NR.2 
PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI CADRU AL 

SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC, 
IN MUNICIPIUL TULCEA  

 
         Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea , intrunit in sedinta ordinara 
la data de 28 ianuarie 2010; 
 Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea noului caiet de sarcini cadru al 
serviciului de iluminat public in municipiul Tulcea, conform legislatiei in vigoare;  
         Luand in discutie raportul prezentat de Serviciul Gospodarie Comunala din cadrul 
Primariei municipiului Tulcea, inregistrat sub nr. PG  1734/19.01.2010;   
         Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
          
         Avand in vedere : 
1. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51 / 2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

2.Legea serviciului de iluminat public nr. 230 / 2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 87/ 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al 

serviciului de iluminat public. 

         In baza dispozitiilor, art. 36 alin 1 si alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a, pct. 14 din din Legea 
administratiei publice locale nr.215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
         In temeiul art. 45 alin. 1 si alin. 6 si art. 49 alin.1 si alin. 2  din Legea 
administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

HOTARASTE : 
 

Art.1 –Se aprobă Caietul de sarcini cadru al serviciului de iluminat public în 
municipiul Tulcea, potrivit anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare; 
         Art.2  –Prezentul caiet de sarcini-cadru intra in vigoare in momentul reorganizarii 
serviciului de iluminat public din municipiul Tulcea, in conformitate cu art. 23 din 
Legea 51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 41 din Legea 
230/2006-Legea serviciului de iluminat public; 

Art.3 – Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor . 

 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
           Jr.BRUDIU Maria                                                                   STAN Ionel 
 

 



Anexa nr. 1  la HCL nr.2 /  28.01.2010 
 

CAIET DE SARCINI CADRU 
AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

MUNICIPIUL TULCEA 
 
CONSIDERAŢII GENERALE 
 
 
           (1) Prezentul caiet de sarcini, a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează 

condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin 
concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Tulcea. 

 (2)Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.  
 (3)Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea.  
 (4)Autoritatea concedenta a serviciului de iluminat public este Consiliul Local al Municipiului 

Tulcea, situat în localitatea Tulcea, Str. Păcii nr. 20, judeţul Tulcea.  
 

CAPITOLUL I 

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
 
 
Art. 1 
 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de iluminat public, stabilind 
nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si 
siguranta. 
 
Art. 2 
(1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in 
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public. 
 
     Caietul de sarcini este intocmit in concordanta cu necesitatile obiective ale administratiei publice 
locale a municipiului Tulcea care prin delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat  
public urmareste:  
 -intreţinerea reţelelor de iluminat public existente în Municipiul Tulcea si garantarea 
permanenţei în funcţionare a iluminatului public; 
 -modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public ; 
 -realizarea unui dispecerat cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public, 
în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem 
de Iluminat Public ( SIP )  
 -separarea instalaţiilor comune de distribuţie a energiei electrice ( iluminat public şi casnic sau alte 
reţele), dotarea tuturor posturilor de transformate (PT) ce deservesc SIP, cu puncte de aprindere (PA) 
destinate exclusiv reţelelor SIP; 
 -optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din 
Municipiul Tulcea; 
 -programarea şi finanţarea lucrărilor de reabilitare a iluminatului public şi a instalaţiilor aferente 
acestuia. 



 -reducerea cheltuielilor de întreţinere, a costurilor aferente SIP ( alimentare cu energie, materiale, 
consumabile etc.) 
-respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne 
şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E. 
 Prin delegarea Serviciul de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât 
mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune, un echilibru între riscurile şi 
beneficiile asumate prin contract, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului serviciului de 
iluminat public in municipiul Tulcea  
 
Art. 3 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de realizare 
a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul cerintelor de baza. 
 
Art. 4 
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a 
calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice si 
care constituie conditiile de exploatare a concesiunii : 

(1)Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminatul 
arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv de sărbători al municipiului. 
(2)Operatorul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui serviciu. 

  Operatorul va efectua următoarele activităţi şi lucrări:  
● proiectare;  
● obţinere avize şi acorduri necesare ; 
● lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public existent ; 
● întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public ; 
● asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public ; 
● gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică ; 
● proiectarea şi realizarea iluminatului arhitectural, ornamental pentru punerea în evidenţă a 

elementelor arhitectonice reprezentative din municipiu ; 
● lucrări de iluminat festiv de sărbători  .  

 Prin soluţia întocmită de operator, în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini, întregul sistem 
de iluminat al Municipiului Tulcea trebuie să ajungă să corespundă cerinţelor prescrise de normativele 
interne şi internaţionale referitoare la iluminatul public.  
       (3)Caracteristicile tehnice ale corpurilor şi sistemelor de iluminat trebuie să îndeplinească şi să 
corespundă cerinţelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat şi normele CE 115/95(SR 
13433/99–Standard RO) pentru sistemele de iluminat.  
       (3.1) Corpurile de iluminat rutier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  
 • Caracteristici tehnice cu îndeplinirea cerinţelor C.S.: dimensiuni de gabarit ale corpului, ale 
carcasei şi ale elementului optic ( se vor prezenta mostre) ; 
         • Inscripţionarea CE sau CS, precum şi inscripţionarea firmei producătoare pe fiecare corp de 
iluminat (declaraţii de conformitate) ; 
        • Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat rutier va fi minim IP 66 pentru compartimentul 
optic şi IP 66 pentru compartiment aparataj ; 
          • Randamentul luminos al corpului de iluminat minim 0,8 ; 
 •Prezentarea pentru fiecare corp de iluminat a diagramei relative izocandela, diagrama 
intensităţii luminoase în coordonate carteziene (plan orizontal şi vertical) şi în coordonate polare 
(pentru cel puţin 3 plane) ; 
 • Menţionarea explicită a puterii totale a corpului de iluminat (sursă şi aparataj) utilizate ; 
 • Rezistenţa la impact minim IK 10 ; 
 • Prezentarea pentru fiecare tip de corp a buletinului de încercări a gradului de protecţie (IP) şi a 
buletinelor de măsurători ale caracteristicilor luminotehnice de la un laborator autorizat naţional sau 
internaţional ; 



 • Materialele de construcţie ale dispersorului, carcasei trebuie să fie din materiale rezistente şi 
stabilizate la U.V., corpurile să fie de tip antivandal.  
       (3.2.) Corpurile de iluminat ornamental :  
 • Caracteristici tehnice cu îndeplinire cerinţe CS; 
 • Gradul de protecţie al corpului IP 66 ; 
 • Caracteristici constructive ; 
 • Domenii de utilizare.  
      (3.3.) Corpuri de Iluminat arhitectural:  
 • Caracteristici tehnice (cu îndeplinirea cerinţelor CS) ; 
 • Gradul de protecţie al corpului (minim IP 66) ; 
 • Caracteristici constructive.  
      (3.4.) Surse de lumină:  
 • Lămpi cu vapori de sodiu, halogenuri metalice, LED ; 
 • Caracteristici tehnice ; 
 • Descriere constructivă.  
     (3.5.) Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat să aibă avizare M.L.P.A.T.:  
 • Caracteristici tehnice, descriere constructivă.  
    (3.6.) Stâlpii utilizaţi pentru fiecare sistem de iluminat pot fi din beton armat, metal, aluminiu sau din 
răşini poliesterice armaţi cu FS, cu protecţie la electrocutare:  
 • Caracteristice tehnice.  
     (3.7.) Cabluri şi conductori utilizaţi:  
 • Caracteristice tehnice.  
     (3.8.) Puncte de aprindere:  
 • Caracteristice tehnice, descriere constructive, variante de montaj.  
     (3.9.) Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte:  
 • Caracteristice tehnice  
 • Descriere constructivă.  
    (3.10.) Caracteristicile materialelor utilizate pentru întreţinerea iluminatului public  
      (3.10.1.) Surse de lumină (sodiu halogenuri metalice, lumină mixtă, economice compacte)  
 (3.10.2.) Balasturi  
 (3.10.3.) Ignitere  
 (3.10.4.) Cleme de legătură pentru reţele aeriene  
 (3.10.5.) Cleme derivaţie  
 (3.10.6.) Condensatoare  
 (3.10.7.) Dulii ceramice E27 şi E 40  
 (3.10.8.) Patroane siguranţă 10A, 16A, 25A  
    (3.11.) Garanţiile pentru echipamentele livrate:  
 • Corpuri de iluminat : minim 5 ani, durata medie de viaţă 20 ani ; 
 • Surse de iluminat : minim 1 an ; 
 • Instalaţii rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj : minim 2 ani;  
 • Ignitere : minim 2 ani . 
  (4) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele de alimentare ale 
altor consumatori operatorul va avea în vedere încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu 
proprietarul acelor reţele.  
 Prin contractul de asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni 
derularea programului de reabilitare asumat prin contract.  
 Serviciul de iluminat public cuprinde :  
 - iluminatul de pe străzile, trotuarele, aleile, parcările din Municipiul Tulcea; 
 - iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului ; 
 -iluminatul tuturor monumentelor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 
 - iluminatul arhitectural al obiectivelor de importanţă deosebită;  
 - iluminatul ornamental festiv din Municipiul Tulcea. 



  (5) La prezentarea soluţiei operatorul va depune : 
      (5.1.) un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse ; 
      (5.2.) descrierea parametrilor obţinuţi pentru fiecare stradă în urma modernizării sistemului de 
iluminat menţionându-se aspecte cantitative şi calitative:  
Cantitative: Lmin/med, L. min, L. max  
Calitative : Lmin/med, Lmin/max, UI toate, TI, SR stânga, SR dreapta, valorile pentru: Imax 80, Imax 
85, Imax 90, a fiecărui corp de iluminat utilizat . 
Descrierea soluţiei de reducere a consumului energetic .  
      (5.3.) prezentarea calculului luminotehnic( descrierea programelor luminotehnice utilizate, 
descriere a metodelor de proiectare utilizate ) ; 
      (5.4.) oferta comercială, care va cuprinde :  
 - costul concesionării împărţit pe tipuri de activităţi ; 
 - borderou de tarife unitare ; 
 - durata de execuţie ; 
 - durata propusă a concesiunii ; 
 - valoarea redevenţei ;  
 - valoarea de plată anuală (lunară) solicitată ( pentru fiecare an de contract) ;  
 - valoarea dobânzii de finanţare (dacă este cazul).  
 Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii, astfel încât :  
  - să acopere costul efectiv al prestării serviciului  
 - să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare ; 
 - să descurajeze consumul excesiv şi risipa ; 
 - să încurajeze investiţiile, exploatarea eficientă a serviciului, protecţia mediului  
 - să se respecte autonomia financiară a operatorului.  
 Operatorul trebuie să depună un borderou cuprinzând denumirea materialelor sau a 
dispozitivelor pe care le are în vedere pentru desfăşurarea Serviciului de Iluminat Public, principalele 
caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare (preţ unitar material + valoare 
montare) după modelul ataşat la Caietul de Sarcini. Operatorul va depune propriul borderou şi poate 
conţine doar materialele, echipamentele şi lucrările pe care le are în vedere pentru desfăşurarea 
serviciului.  
            Pe toată perioada derulării contractului de delegare a gestiunii prin concesionare, operatorul va 
implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu 
competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a 
lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de 
lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. 
    Operatorul serviciului de iluminat public în municipiul Tulcea va asigura respectarea legislaţiei, 
normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, 
urmărirea comportării în timp a sistemelor de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor; 
conform reglementarilor in vigoare. 
 Operatorul va expune posibilităţile create concedentului de a verifica situaţia financiară a 
acestuia şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv încadrarea în parametri tehnici ofertaţi, de 
către acesta.  
 Operatorul se obligă să modernizeze şi să întreţină în condiţii de permanenţă sistemul de 
iluminat public ce aparţine domeniului public precizat în prezentului Caiet de Sarcini.  
 Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse detaliat de 
operator.    Se vor prezenta detaliat modul de organizare, desfăşurare şi monitorizare permanentă a 
tuturor activităţilor serviciului şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/ performanţă al serviciului. 
Se vor accepta doar metodele care asigură concedentului controlul financiar (accesul la evidenţele 
contabile ale societăţii privitoare la obiectul concesionării), controlul modului de organizare şi 
administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. Controalele tehnico-
financiare se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de concedent.  
    (6) Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II – “Desfăşurarea serviciului de iluminat 
public din Municipiul Tulcea” din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Tulcea.   



    (7) Se stabilesc :  
 a) nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici);  
 b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de iluminat 
public din Municipiul Tulcea prevăzute în Anexa la Regulamentul  Serviciului de iluminat public din 
Municipiul Tulcea.   
          Operatorul are obligativitatea de a avea la momentul încheierii contractului, sediul, filiala, 
sucursala sau punct de lucru în Municipiul Tulcea.  
          Operatorul va prezenta proiecte de extindere şi modernizare, inclusiv devizele valorice 
cuprinzând preţurile unitare cuprinse în ”Borderou de preţuri unitare” solicitat, pentru componentele 
sistemului de iluminat public aferent străzilor, parcurilor şi monumentelor din Municipiul Tulcea: 
 - Strazi- municipiul Tulcea impartite in zone si cartiere de operare : reabilitare, extindere; 
 - Extinderi ale iluminatului public in cartierele municipiului Tulcea; 
 - Realizare si modernizare iluminat arhitectural destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta 
sau istorice,  ori a unor obiective de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala, 
 - Realizare iluminat ornamental a zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor, 
targurilor si altora asemenea; realizare iluminat ornamental-festiv de sarbatori pe strazile din 
municipiu. 
  Pe toată perioada derulării contractului de delegare a gestiunii prin concesionare, operatorul va 
implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu 
competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a 
lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de 
lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. 
     
Art. 5  
Terminologia utilizată este cea din Regulamentul serviciului de iluminat public al municipiului Tulcea-
2009 . 
5.1.autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C, şi Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 
5.2.balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, 
având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 
5.3.beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunităţile locale în ansamblul lor; 
5.4.caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie 
sau la un sistem de iluminat; 
5.5.dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau 
transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 
5.6.echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea 
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 
5.7.efect de grotă neagră - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a 
luminanţei la o alta mult mai mică; 
5.8.exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi 
executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-
economice şi de siguranţă corespunzătoare; 
5.9.factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment 
dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 
5.10.flux luminos - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra 
unui observator fotometric de referinţă; 
5.11.grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar 
utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului 
de iluminat public; 
5.12.igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu 
descărcări fără preîncălzirea electrozilor; 
5.13.iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 



5.14.iluminare medie Em - media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 
5.15.iluminare minimă Emjn - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută 
în vedere; 
5.16.iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau 
istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 
5.17.iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, 
târgurilor şi altora asemenea; 
5.18.iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor 
evenimente festive; 
5.19.iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 
5.20.iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 
5.21.indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru 
care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în 
contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 
5.22.indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru 
care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii 
de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de 
delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 
5.23.indice de prag TI - creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea 
inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport 
cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 
5.24.intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid 
elementar pe direcţia dată; 
5.25.întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în 
activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor 
subansambluri ale instalaţiilor; 
5.26.lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică 
într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 
5.27.lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la 
incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 
5.28.lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie 
specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru 
mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 
5.29.lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, 
lămpi cu reflector, lămpi foto; 
5.30.licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoaşte calitatea de operator al 
serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 
5.31.luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul 
observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 
5.32.luminanţa maximă Lmax - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în 
vedere; 
5.33.luminanţa medie Lm - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 
5.34.luminanţa minimă Lmjn - cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în 
vedere; 
5.35.nivel de iluminare/nivel de luminanţa - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 
5.36.operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea 
competentă; 
5.37.punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de 
separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte 
la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 
5.38.punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru 
distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi 



sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a 
corpurilor de iluminat public; 
5.39.raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau 
mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie 
a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă 
aceasta este mai mică de 5 m; 
5.40.reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără 
modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat 
de cel avut la începutul duratei de viaţă; 
5.41.reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de 
transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de legare la 
pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi 
accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 
5.42.serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social 
general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului 
căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 
5.43.sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de 
distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, 
staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu 
tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la 
reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de 
energie electrică; 
5.44.sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în 
scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure 
desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos 
estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: 
- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; 
- corpuri de iluminat, console şi accesorii; 
- puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; 
- echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; 
- fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, 
armături, utilizate pentru iluminatul public; 
5.45.sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, 
produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi 
energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 
5.46.tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce 
poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură şi control, protejat 
împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 
5.47.temperatura de culoare corelată Tc - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, 
percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea 
percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 
5.48.uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea 
medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 
5.49.uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa 
medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 
5.50.uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi 
luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de 
desfăşurare a traficului rutier; 
5.51.utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară 
constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 
5.52.zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al 
observatorului; 
5.53.C.N.R.I. - Comitetul Naţional Român de Iluminat; 



3.54.C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat. 
 

CAPITOLUL II 

CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE 
 
Art. 6 
 Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia  
muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, 
prevenirea şi combaterea incendiilor; 
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de 
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, 
sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în Regulamentul serviciului de 
iluminat public municipiul Tulcea; 
d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare si parametri a sistemelor de 
iluminat public; 
e) furnizarea Consiliului local al municipiului Tulcea , respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor 
solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în 
condiţiile legii; 
f) creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor 
de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea 
acestora; 
g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza municipiului Tulcea pentru 
care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 
h) personal de intervenţie operativă; 
i) conducerea operativă prin dispecer; 
j) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor; 
k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea 
operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea 
oricărei forme de risipă; 
l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi 
pentru raţionalizarea acestor consumuri; 
m) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea 
economică a instalaţiilor de iluminat public; 
n) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora; 
o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile 
făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor; 
p) lichidarea operativă a incidentelor; 
q) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
r) evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public; 
s)aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a 
instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare; 
t)elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea 
acestora de către Consiliul local al municipiului Tulcea ; 
u)executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează 
funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare; 
v) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora 
de către Consiliul local al municipiului Tulcea; 



w) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de 
investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi 
dezvoltare urbanistică ale Consiliului local al municipiului Tulcea; 
x)iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea 
performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public; 
y)o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor 
asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; 

       z)  verificări, recepţii, garanţii.  
 (1) Concedentul, prin împuterniciţii săi, va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei 
de către operator in teren.  
            (2) Pentru lucrarile executate operatorul va evidentia prin Acte de constatare defectiunile 
semnalate si operatiile/materialele consumate pentru remedierea acestora. 
            (3) Operatorul va prezenta Concedentului pana pe data de 10 a fiecarei luni, situatiile de lucrari 
insotite de toata documentatia necesara( proiecte, avize, procese-verbale de receptie, bonuri pentru 
materialele consumate, orice alt document contabil care sa justifice consumul aferent lucrarilor 
executate). 
  (4) In baza actelor de constatare aferente lucrarilor executate, la sfârşitul fiecărei luni, se 
întocmeşte un proces verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care va fi anexa la situatia de lucrari.  
  (5) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a prestaţiei, atât 
cantitativ cât şi calitativ.  
 
 
Art. 7 
 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul 
serviciului de iluminat public municipiul Tulcea -2009. 
 
Art. 8  
 (1)Finanţarea cheltuielilor curente pentru întreţinerea şi realizarea reparaţiilor curente ale instalaţiilor 
se va realiza pe criterii economice şi comerciale ; mijloacele materiale şi financiare necesare se vor 
asigura din bugetul de venituri şi cheltuieli ale operatorului. 
(2) Obiectivele de investiţii publice care implică fonduri de la bugetul local sau transfer de la bugetul 
de stat sau fonduri comunitare, promovate de Consiliul local se nominalizează în listele anuale de 
investiţii anexate la bugetul local şi se aprobă prin hotărâre  de către Consiliul local al municipiului 
Tulcea . 
(3) Bunurile realizate de către operator prin finanţări  private în cadrul programelor de investiţii 
asumate de către acesta prin contractul de delegare de gestiune revin în proprietate publică, ca bunuri 
de retur,  după expirarea contractului.  
(4) Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public 
       Operaţiile de exploatare vor cuprinde: 
A) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea 
permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea 
deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor; 
B) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate 
periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având 
drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată; 
C) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, 
prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea 
tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate 
corespunzător. 
A.În cadrul lucrărilor operative se vor executa: 
    a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii; 
    b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de 
iluminat în vederea executării unor lucrări; 



    c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente; 
    d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare; 
    e) analiza stării tehnice a instalaţiilor; 
    f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat; 
    g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie; 
    h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt 
puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură; 
    i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite; 
    j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public; 
    k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. 
    -Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu 
respectarea procedurilor specifice de: 
    a) admitere la lucru; 
    b) supravegherea lucrărilor; 
    c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei; 
    d) control al lucrărilor. 
B. In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: 
    a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.); 
    b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare; 
    c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. 
    -La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se 
lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul 
lucrului sub tensiune. 
    -La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: 
    a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală); 
    b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune; 
    c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 
      -La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se 
vor realiza următoarele operaţii: 
    a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare; 
    b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte; 
    c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie; 
    d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul. 
     -La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele 
operaţii: 
    a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine; 
    b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi; 
    c) verificarea ancorelor şi întinderea lor; 
    d) verificarea stării conductoarelor electrice; 
    e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul; 
    f) îndreptarea, după caz, a consolelor; 
    g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte; 
    h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul; 
    i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la 
armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.); 
    j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. 
   C. Reparaţiile curente se execută la: 
    a) corpuri de iluminat şi accesorii; 
    b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare; 
    c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. 
    - În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: 
    a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte 
puterea şi culoarea aparentă; 



    b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de 
protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat; 
    c) înlăturarea cuiburilor de păsări; 
    d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni 
neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare; 
    e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică; 
    f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. 
   -În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare 
se execută următoarele: 
    a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor; 
    b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei; 
    c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele 
iniţiale (prevăzute în proiect); 
    d) verificarea şi strângerea contactelor; 
    e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare; 
    f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul; 
    g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau 
montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. 
   -În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se 
execută următoarele lucrări: 
    a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă 
tensiune şi alte obiective; 
    b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor 
necesare de coexistenţă; 
    c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia 
fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public; 
    d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor 
de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor; 
    e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi; 
    f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor; 
    g) repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, 
strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie; 
    h) verificarea stării conductoarelor electrice; 
    i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din 
secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori 
lipsa izolaţiei; 
    j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura; 
    k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este 
deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele 
deteriorate; 
    l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, 
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se 
fixează bine pe stâlp; 
    m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt 
deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele 
deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră; 
    n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi 
îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de 
iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se 
va reface priza de pământ, având ca referinţă STAS 12604:1988; 
   - Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în 
vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. 



    - Consiliul Local al Municipiului Tulcea împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de 
condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi 
intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane. 
    - Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/oră şi bandă astfel: 
    a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1; 
    b) intens, între 360 şi 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2; 
    c) mediu, între 160 şi 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3; 
    d) redus, între 30 şi 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4; 
    e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. 
    - Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, 
conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, 
iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. 
 
(5) Investitiile care vor fi realizate de operator si termenul de realizare 
 
Program de reabilitare si extindere iluminat public aferent cartiere municipiul Tulcea conform Anexei 
nr. 16; 
Program de modernizare a  iluminatului arhitectural, ornamental conform Anexei nr. 9 
   
(6) Clauze financiare şi de asigurări 
 (1) Modalităţile de returnare a creditelor (în cazul accesării acestora), termenele de rambursare, 
perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii, modalităţile de preluare 
a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor, clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat 
pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite 
încât la încheierea contractului, capacitatea de realizare a serviciului de către concedent să fie 
superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului.  
 (2) Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele 
din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările.  
 (3) Intră în sarcina operatorului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă avarii 
la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. Remedierea se face pe 
cheltuiala vinovatului.  
 (4) Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică graficul 
stabilit pentru reabilitare, respectiv extindere. Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina 
operatorului.  
 (5) Concedentul poate realiza lucrări de modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat 
Public prin participarea la diferite programe de finanţare, urmând ca după recepţia lucrărilor, 
întreţinerea reţelei nou creată să fie efectuată de operator la preţurile stabilite prin contract . 
 
(7) Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii  
 
            (1)Bunurile utilizate de operator în derularea activităţii sale sunt:  
  a) bunurile de retur  
    -Sistemul de iluminat public din Municipiul Tulcea ; 
    -Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv 
programe soft necesare bunei gestionări a SIP, devin proprietatea Municipiului Tulcea;  
  b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de concesionar la 
verificarea încadrării iluminatului public sa fie în parametrii ceruţi de normativele în vigoare;  
  c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de operator în derularea 
activităţii.  
 Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară contractul de 
delegare a gestiunii prin concesionare, acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare.  



 (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale precum şi 
cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului II din 
Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Tulcea.  
 (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în 
baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare propus .  
 (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi 
modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului.  
 (5) La încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare, bunurile de retur se 
restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină.  
 
  
(8)  Durata contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public 
 (1) Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult cinci ani 
prin acordul de voinţă al părţilor.  
 (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public.  
 
 
(9) Clauze referitoare la încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a 
serviciului de iluminat public 
 Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii:  
 a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este 
prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ;  
 b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin în scris prelungirea acestuia, 
în condiţiile legii;  
 c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face 
prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, la propunerea concedentului; în acest caz se 
va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării ; în această 
situaţie nu se datorează daune ;  
 d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina concesionarului ;  
 e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina concedentului ;  
 f) în cazul în care operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori Licenţa ANRSC 
a fost retrasă sau nu a fost prelungită. 
 
 
(10)  Dispoziţii finale  
 (1)La licitaţia publica organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public din 
Municipiul Tulcea pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C. .  
 (2)Ofertantul-operator va prezenta originalul şi copia după Licenţa A.N.R.S.C. prin care 
dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia) .  
 (3)Operatorul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate în 
desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul tehnic şi financiar prin 
personalul special desemnat de către concedent .  
 (4)Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru 
concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Tulcea. Neîndeplinirea condiţiilor 
minimale de către operator  duce automat la descalificarea acestuia.  
 (5)Operatorii pot propune specificaţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a 
activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu concesionarul, dar fără a aducere 
atingere drepturilor legale ale autorităţii contractante . 
 

CAPITOLUL III 



SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC 
 
Art. 9 
Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat 
public, în aria administrativ-teritorială  a municipiului Tulcea cu aria totala de19.964,7 Ha, delimitată 
astfel: 

-Nord: teritoriul administrativ al comunelor Somova, Ceatalchioi si Pardina, D.N. 22 (E87), lacul 
Casla, canale si grinduri din Delta; 
-Est: teritoriul administrativ al comunelor Malic si Nufaru, cu limita canale si grinduri din Delta, 
mijlocul si malul drept al bratului Sf. Gheorghe, drumuri exploatare din terenuri agricole; 
-Sud: teritoriul administrativ al comunelor Valea Nucarilor, M. Kogalniceanu si Frecatei, D.N. 22 
(E87), cu limita drumuri exploatare din terenuri agricole; 
-Vest: teritoriul administrativ al comunei Somova cu limita drumuri exploatare din terenuri 
agricole; 

 
Art. 10  
Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public şi cele 
disponibile sunt prezentate în anexa nr. 1. 
 
 
 
Art. 11 
Componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează instalaţiile de iluminat public 
sunt prezentate în anexa nr.2. 
 
Art. 12 
Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa nr.3. 
 
Art.13 
Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii de 
forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, puncte de aprindere 
etc. sunt prezentate în anexa nr. 4 
 
Art. 14  
 Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr. 5. 
 
Art.15  
 Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. 6. 
 
Art.16  
Inventarul zonelor de risc, altele decât tuneluri şi poduri este prezentat în anexa nr.7. 
 
Art.17  
 Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt 
prezentate în anexa nr. 8. 
 
Art.18  
Documentaţia tehnică pentru arterele de circulaţie prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu 
precizarea categoriei arterei de circulaţie, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de 
realizare a iluminatului, tipul reţelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor 
utilizate, tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia, înălţimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul 
armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat. 



 
Art.19  
 Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice, 
ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în 
anexa nr.9. 
 
Art.20  
 Caracteristicile tunelurilo/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate in anexa nr. 10. 
 
Art.21 
 Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în anexa nr. 11. 
 
Art.22 
Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor sunt prezentate în anexa nr.12. 
 
Art.23  
 Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea sunt prezentate în anexa nr.13. 
 
Art.24 
În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor 
trece, după caz: 

a)  factorul de menţinere-intretinere va fi de minim 70% . 
b) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în 
anexa nr. 14; 
c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate în anexa 
nr.15; 
d) programul de reabilitare şi extindere a sistemului de iluminat public este prezentat în anexa 
nr. 16; 
e) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi 
cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare- 
produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public la nivelul municipiului 
Tulcea- anexa nr. 17 
f) borderouri de preturi unitare pe categorii de lucrari si tipuri de iluminat : reabilitare, 
mentinere in parametri-intretinere - anexa nr. 18 

Art.25  
 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, 
posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat; 
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c) controlul calităţii serviciului asigurat; 
d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public; 
f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public; 
g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei 
exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; 
h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate; 
j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de Consiliul local al municipiului Tulcea  sau 
asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în condiţiile legii; 
l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor 
specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public; 



m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin 
urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, 
planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor 
curente; 
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificaţi în regulamentul serviciului; 
o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin 
aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de 
lucrări sau de bunuri; 
p) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat public în conformitate 
cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele 
proprii aprobate de Consiliul local al municipiului Tulcea ; 
q) un sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice 
problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori 
de performanţă ai serviciilor de iluminat; 
r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public; 
s) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat 
public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice; 
s) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi 
ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În 
termen de 60 de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta 
Consiliului local al municipiului Tulcea  modul de organizare a acestui sistem; 
t) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce 
se vor efectua la sistemul de iluminat public. 

Documentaţia pe baza căreia s-a efectuat întocmirea prezentului caiet de sarcini: 
1.P.U.G. al municipiului Tulcea  ; 
2.Prevederile Ordinului  nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de iluminat public ; 
3.Legea 51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu toate modificarile ulterioare ; 
4.Legea 230/2006-legea serviciului de iluminat public, cu toate modificarile ulterioare ; 

            5.REGULAMENT  cadru de functionare al serviciului de iluminat public in Municipiul Tulcea. 
 
            Aplicarea prevederilor prezentului caiet de sarcini se face cu respectarea dispozitiilor art. 
41 din Legea 230/2006- Legea serviciului de iluminat public, art. 23 din Legea 51/2006-Legea 
serviciilor comunitare de utilitati publice. 
 
 
Nota: Anexele fără date vor fi completate după efectuarea auditului iniţial realizat de către 
operatorul serviciului de iluminat public.  
 
                 
 
          

 
 
 

ANEXE 
 



 
Anexa  nr. 1:  Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat 

din municipiul Tulcea 
  
 
 

Nr. 
Crt 

Locatia  Denumirea 
Puterea 
Nominala 

Anul 
punerii in 
folosinta 

Ultimul 
RK 

Tensiunea 
nominala 
Up/Us 

Puterea instalata 
iluminat public 
Kw 

Puterea 
disponibila 

Tip retea iluminat public 

1 Str. Gloriei PA. Monument         6   Strict  I.P. 4x16/25 LES 

2 Str. Mahmudiei / Amurg PT 23         31.83   Comun LEA AL 35 

3 Str. Al. Cel Bun / Teiului PT 83         14.05   Comun LEA/LES  AL 16/35 

4 Str. Orizont PT 120         7.97   Comun LEA AL 35 

5 Str. Scolii PT 65         11.96   Comun LEA AL 16/35 

6 Str. Prislav PT 189         19.7   Comun LEA AL 16/35 

7 Str. Gloriei PT 96         18.13   Comun LEA AL 35 

8 Str. Mahmudiei   PT 24         9.38   Comun TYR LEA 16 

9 Str. Prislav PT 62         1.76   Comun TYR LEA 16 

10 Str. Marasesti  PT 164         0.42   Comun LEA AL 25 

11 Str. Babadag  PT 165         8.25   Strict I.P. LEA AL 16/25 

12 Str. Pacii PT 5         4.8   Strict I.P. LES Al 25 

13 Str. Albatros PT 30          2.89   Strict I.P. LES Al 25 

14 Str. Albatros PT 3          0.35   Strict I.P. LES Al 25 

15 Str. Babadag  PT 6          22.39   Strict I.P. LEA Al 35 

16 Str. Merisor / Caragiale PT 35         12.26   Comun LEA AL 16/35 

17 Str. Pacii PT 158         14.96   Comun LEA/LES  AL 16/35 

18 Str. Merisor  PT 155         0.42   Strict I.P. LES Al 16 

19 Str. Neptun PT 207         2.04   Comun LES AL 25 

20 Str. Craitelor PT 102          22.82   Comun LEA AL 35 

21 Str. Babadag  PT 7         13.83   Comun LEA AL 16/35 

22 Str Voronet PT 42         2.66   Comun LEA AL 16 

23 Str. Lopatarului  PT 56         4.075   Comun LEA AL 16/35 

24 Str. Cernica PA Ciuperca         2.52   Comun LEA AL 16 

25 Str. C. Voda / Frumoasei PT 69         0.28   Strict I.P. LES Al 16 

26 Str. C. Gavrilov PT 144         2.95   Strict I.P. LES Al 25 

27 Str. Isaccei (H. Delta ) PT 123          12.18   Strict I.P. LES Al 50 

28 Parc Personalitati PT 214         5.64   Strict I.P. LES Al 50 

29 Str. Isaccei   PT 9          9.31   Strict I.P. LES Al 25/50 

30 Str. Isaccei   PT 237         4.35   Strict I.P. LES Al 50 

31 Str. Progresului PT 18          1.99   Strict I.P. LES Al 35 

32 Str. Viticulturii PT 29         1.54   Comun LEA AL 35 

33 Str. Frasinului PT 42         13.93   Comun LEA AL 35 

34 Str. Podgorilor PT 39         25.76   Comun LEA/LES  AL 16/35 

35 Str. Frunzelor  PT 235         8.76   Comun LEA/LES  AL 16/35 

36 Str. Faleza  PT 8          4.54   Strict IP LES Al 25 

37 Str. M Voda PT 16         17.72   Comun LEA AL 35 

38 Lac Ciuperca PT 238         3.4   Strict I.P. LEA Al 25 

39 Str. Victoriei PT 64         4.67   Comun LEA AL 35 

40 Str. Tineretului PT 37          4.17   Strict I.P. LEA Al 16/25 

41 Str. Viitorului  PT 40         2.52   Comun LEA AL 16/35 

42 Str. Taberei PT 31         5.39   Comun LEA AL 25 

43 Str. Prelungirea Taberei  PT 91         3.95   Comun LEA AL 35 

44 Str. Isaccei PT 89         10.175   Comun LEA AL 25 

45 Str. Azaleei PT 61          8.6   Comun LEA AL 25 

46 Str. Balizei PT 87         12.62   Comun LEA AL 35 

47 Str. Alunisului 
PA CD Bloc D2 
Str. Varariei 

        1.375   Strict I.P. LES Al 25 

48 Str. Metalurgistilor PT 248         1.71   Comun LEA AL 16/35 

49 Str.Alunisului PT 147         0.875   Strict I.P. LES Al 35 

50 Str. Isaccei PT 242         3.7   Strict I.P. LES Al 50 

51 Str. Spitalului PT 240         0.5   Comun LEA AL 25 



52 Str. Ciocarliei PT 427         2.24   Comun LEA AL 16  

53 Sat Varariei PT 76          0.35   Comun LEA AL 25 

54 Str. Varariei PA Bloc Boema         10.6   Comun LEA AL 25 

55 Orasel Copii / Str. Isaccei PA Orasel Copii         6.2   Strict I.P. LEA Al 16 

 
 

Anexa nr. 2 : Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice din 
municipiul Tulcea –retele aflate in proprietatea  S.C. Enel Distributie sucursala 
Tulcea 

Nr. 
Crt 

Locatia tronsonului de retea Subteran / aerian Sectiunea Materialul 
Anul 
punerii in 
functiune 

Ultima 
revizie 

Trifazat / 
monofazat 

Lungimea 

1 Al. Ciresari Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 120 

2 Aleea Chiparosului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 280 

3 Aleea Ciucurencu Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 80 

4 Aleea Cristina Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 240 

5 Aleea Frasinului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 190 

6 Aleea intre Isacciei si Iuliu Maniu Subteran 16 Cupru     Trifazat 800 

7 Aleea intre Spitalului si Iuliu Maniu Subteran 35 Cupru     Trifazat 250 

8 Aleea Liliac Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 40 

9 Aleea Mirela Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 170 

10 Aleea Pinului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 240 

11 Aleea spre Spital din Iuliu Maniu Subteran 35 Aluminiu     Monofazat 250 

12 Cartier ANL  Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 1600 

13 Cartier CAP Aerian 35 Aluminiu     Monofazat 880 

14 Cartier Lotizari Aerian 35 Aluminiu     Monofazat 880 

15 Faleza Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 1500 

16 Intr. Pacii Subteran 16 Cupru     Trifazat 80 

17 Intrarea Viitorului Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 560 

18 Lac Ciuperca  Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 

19 Parc Personalitati Subteran 16 Cupru     Trifazat 1500 

20 Parc Piata Noua Subteran 25 Aluminiu     Trifazat 200 

21 Parcare Autogara Aerian 25 Aluminiu     Trifazat 200 

22 Sat Vararie Aerian 35 Aluminiu     Monofazat 1400 

23 Scari accces ptr str.Metalurgistilor. Subteran 16 Cupru     Monofazat 40 

24 Str. 1848 Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1900 

25 Str. 14 Noiembrie Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

26 Str. 24 Ianuarie Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 350 

27 Str. 9 Mai Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 300 

28 Str. A. Panu Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 80 

29 Str. Acvila Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 170 

30 Str. Agricultorilor Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 250 

31 Str.Al Davila Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 300 

32 Str. Al. cel Bun Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1500 

33 Str.Alba Iulia Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 240 

34 Str. Albatros Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 250 

35 Str. Alea Barajului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 320 

36 Str. Alunisului Subteran 35 Aluminiu     Trifazat 800 

37 Str. Amiezii Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 40 

38 Str. Amurgului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

39 Str. Antenei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 510 

40 Anton Pann Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

41 Str. Argilei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

42 Str. Armeana Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 

43 Str. Aureliana Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 360 

44 Str. Avram Iancu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 600 

45 Str. Azimut Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 440 

46 Str. Babadag Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 2350 

47 Str. Balizei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 630 

48 Str. Banat Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 250 

49 Str. Barajului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1200 



50 Str. Berzei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 280 

51 Str. Bogdan Voda Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 400 

52 Str. Boierescu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 120 

53 Str. Brandusei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

54 Str. Bratescu(Eroului) Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 450 

55 Brizei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 300 

56 Str. Brumarel Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 150 

57 Str. Bucovinei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 500 

58 Str. Bujorului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 450 

59 Str. Buna Vestire Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 240 

60 Str. C.A. Roseti Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

61 Str. Calugareni Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 450 

62 Str. Cameliei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 50 

63 Str. Campului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1250 

64 Str. Caragiale Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 1000 

65 Str. Carierei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 500 

66 Str. Carpati Subteran 35 Aluminiu     Trifazat 150 

67 Str. Carpenitei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

68 Str. Carutasilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

69 Str. Cascadei Subteran 35 Aluminiu     Trifazat 150 

70 Str. Cavalului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 240 

71 Str. Cezar Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

72 Str. Chindiei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 80 

73 Chiparosului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

74 Str. Cicerone Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 150 

75 Str. Cimbrului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 165 

76 Str. Ciocarliei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 150 

77 Ciucurencu Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 350 

78 Str. Ciurel Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

79 Str. Closca Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 80 

80 Str. Colinei Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 80 

81 Str. Colonistilor Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 160 

82 Str. Comertului Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 420 

83 Str. Concordiei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 300 

84 Str. Constructorilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 350 

85 Str. Cotita Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

86 Str. Craitelor Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 200 

87 Str. Crinului Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 110 

88 Str. Crisan Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 190 

89 Str. Crivat Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 120 

90 Str. C. Brancoveanu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

91 Str. Cuza Voda Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 150 

92 Str. D Gherea Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 400 

93 Str. D. Sturza Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 350 

94 Str. Darius Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 280 

95 Str. Delfinului Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 150 

96 Str. Deltei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 350 

97 Str. Dianei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 500 

98 Str. Domnita Balasa Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 650 

99 Str. Dobrogei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

100 Str. Dochiei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 650 

101 Str. Dorobanti Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

102 Str. Dorului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 60 

103 Str. Ecoului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 

104 Str. Elena Doamna Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 630 

105 Str. E  Vacarescu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

106 Str. Elizeului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1500 

107 Str. Eroilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 850 

108 Str. Eternitatii Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1250 

109 Faleza + Parc Delta Subteran 25 Cupru     Trifazat 1200 

110 Str. Ferigii Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

111 Str. Fetitelor Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 



112 Str. Flamingo Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 140 

113 Str. Florilor Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 

114 Str. Fortunei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 100 

115 Str. Fratilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

116 Str. Frumoasa Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 120 

117 Str. Frunzelor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

118 Str. G. Corneliu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1600 

119 Str. G. Georgescu  Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

120 Str Garii Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 650 

121 Str. Garoafei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 400 

122 Str. George Enescu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 260 

123 Str. Ghiocelului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 80 

124 Str. Gloriei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 950 

125 Grigore Antipa Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

126 Str. Gradinari Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1650 

127 Str. Granitului  Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 210 

128 Str. Grausor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 180 

129 Str. Grivitei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 900 

130 Str. Heracleea Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

131 Str. Horia Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 

132 Str. Independentei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

133 Str. Ion Nenitescu Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 960 

134 Str. I. Creanga Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

135 Str. Ilgani Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 80 

136 Str. Isaccei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 2100 

137 Str. Isaccei Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 2500 

138 Str. Istria Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 250 

139 Str. Iuliu Maniu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 500 

140 Str. Jupiter Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 600 

141 Str. Lacului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 400 

142 Str. Lanului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 160 

143 Str. Lastunului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

144 Str. Libertatii Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1600 

145 Str. Linistei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

146 Str. Luminitei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

147 Str. Lupeni Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 600 

148 Str. Luterana Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 160 

149 Str. Scarii+N.Eminescu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 750 

150 Str. Mihail Kogalniceanu Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 

151 Str. Mahmudiei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1000 

152 Str. Maior G. Andrei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 350 

153 Str. Malinului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 70 

154 Str. Maramures Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 230 

155 str. Malcoci Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 750 

156 Str. Marasesti Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 600 

157 Str. Meduzei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 180 

158 Str. Mentei Aerian 35 Aluminiu     Monofazat 215 

159 Str. Merisor Aerian 16 Cupru     Monofazat 130 

160 Str. Metalurgistilor Subteran 50 Aluminiu     Trifazat 200 

161 Str. Meteor Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 

162 Str. Mica Subteran 35 Aluminiu     trifazat 200 

163 Str. Micsunelelor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

164 Str. Mieilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 180 

165 Str. M. Viteazu Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 1200 

166 Str. Macului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

167 Str. Milcov Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

168 Str. Mircea Voda Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1400 

169 Str. Miron Costin Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 540 

170 Str. Mistretului  Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

171 Str. Mistriei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

172 Str. Mizei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 120 

173 Str. Morilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 300 



174 Str. Muncii Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

175 Str. Muzelor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

176 Str. N. Balcescu Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 1000 

177 Str. Naframei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 70 

178 Str. Nalbelor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 300 

179 Str. Narciselor Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 180 

180 Str. Negruzzi Clasic (Aerian) 16 Aluminiu     Monofazat 350 

181 Str. Neptun Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 320 

182 Str. Nicopole Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 700 

183 Str. Noptii Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

184 Str. Nuferilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 80 

185 str Octombrie Rosu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1000 

186 Str. Oitelor Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 500 

187 Str. Orizontului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 3200 

188 Str. Ovidiu Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 150 

189 Str. P Andreescu Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 120 

190 Str. Pacii Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 900 

191 Str. Panait Cernat Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 350 

192 PARC ORASELUL COPIILOR Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 950 

193 Str. Pelinului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

194 Str. Pescarilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 350 

195 Str. Picherului     Aluminiu     Monofazat 110 

196 Str. Plevnei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 370 

197 Str. Plugarilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1500 

198 Str. Podgoriilor Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 1650 

199 Str. Portitei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 320 

200 Str. Primaverii Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 700 

201 str. Portului Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 900 

202 Str. Prlungirea Taberei Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 600 

203 Str. Prislav Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1400 

204 Str. Progresului Subteran 50 Aluminiu     Monofazat 250 

205 Str. Prudentei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 350 

206 Str. Radu Negru Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 400 

207 Str. Rahovei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 600 

208 Str. Randunicii Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 90 

209 Str. Rasaritului Aerian 25 Aluminiu     Monofazat 260 

210 Str. Razboieni Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 175 

211 Str. Rezervorului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

212 Str. Ronda Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

213 Str. Rozmarin Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 180 

214 Str. Rumoarei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

215 Str. Sabinelor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1500 

216 Str. Salcamilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 150 

217 Str. Salcilor Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 300 

218 Str. Scoalei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 150 

219 Str. Silvestru Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 280 

220 Str. Siptalului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 930 

221 Str. Smardan Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

222 Str. Soarelui Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

223 Aleea Socului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

224 Str. Sofia Nadejde Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 450 

225 Str. Soimului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

226 Str. Spicului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 80 

227 Str. Spitalului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 950 

228 Str. Stancilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

229 Str. Stejarului Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 500 

230 Str. Strabuna Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

231 Str. Sudului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 220 

232 Str. Surorilor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

233 SUVENIR Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 100 

234 Str. Taberei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1800 

235 Str. Taras Sevcenco Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 



236 Str. Teiului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

237 Str. Timisoarei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 150 

238 Str. Timpului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 190 

239 Str. Timpuri Noi Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

240 Str. Tineretului  Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 350 

241 Str. Toamnei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 400 

242 Str. Toporas Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 100 

243 Str. Traian   Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1700 

244 Str. Traian Vuia Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

245 Str. Trandafirilor Subteran 50 Aluminiu     Trifazat  1200 

246 Str. Troitei Subteran 50 Aluminiu     Trifazat  80 

247 Str. Tunsului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 250 

248 Str. Unirii Subteran 50 Aluminiu     Trifazat  200 

249 Str. Urzicii Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 600 

250 Str. Vararie Subteran 35 Aluminiu     Monofazat 1400 

251 Str. Veseliei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 80 

252 Str. Vezuvii Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 40 

253 Str. Victoriei Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1300 

254 Str. Viitorului  Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1400 

255 Str. Viorelelor Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

256 Str. Viticulturii Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 1900 

257 Str. Vlad Tepes Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 100 

258 Str. Voinicului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 200 

259 Str. Walter Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 300 

260 Str. Zagan Aerian 16 Aluminiu     Monofazat 200 

261 Str. Zimbrului Clasic (Aerian) 35 Aluminiu     Monofazat 600 

 

Anexa nr. 3 : Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului 
de iluminat din municipiul Tulcea :(vezi anexa) 
 
Anexa nr.4 : Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu 
schemele monofilare municipiul Tulcea: (vezi anexa) 

 branşamente, 
 instalaţii de forţă,  
 instalaţii de legare la pământ,  
 instalaţii de automatizări, măsură şi control,  
 puncte de aprindere  
 

 
Anexa nr. 5 :  Clasificarea căilor de circulaţie municipiul Tulcea 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea tronsonului  
Clasa sistemului 
de iluminat  

Amplasarea dispozitivelor 
de iluminat 

Latimea tronsonului 
Lungimea 
tronsonului  

Tip carosabil 

1 Al. Ciresari M5 UNILATERAL  6 120 PIETRUITA 

2 Aleea Chiparosului M6 UNILATERAL  6 280 PIETRUITA 

3 Aleea Ciucurencu M7 UNILATERAL  6 80 PIETRUITA 

4 Aleea Cristina M8 UNILATERAL  6 240 PIETRUITA 

5 Aleea Frasinului M9 UNILATERAL  6 190 MACADAM 

6 
Aleea intre Isaccei si Iuliu 
Maniu 

P2 UNILATERAL  3 800 MACADAM 

7 
Aleea intre Spitalului si Iuliu 
Maniu 

P2 UNILATERAL  6 250 PIETRUITA 

8 Aleea Liliac M5 UNILATERAL  6 40 PIETRUITA 



9 Aleea Mirela M5 UNILATERAL  6 170 PIETRUITA 

10 Aleea Pinului M5 UNILATERAL  6 240 MACADAM 

11 
Aleea spre Spital din Iuliu 
Maniu 

M5 UNILATERAL  6 250 MACADAM 

12 Cartier ANL  M5 UNILATERAL  6 1600 MACADAM 

13 Cartier CAP M5 UNILATERAL  6 880 MACADAM 

14 Cartier Lotizari M5 UNILATERAL  6 880 PIETRUITA 

15 Faleza P3 UNILATERAL  12 1500 PIETRUITA 

16 Intr. Pacii M5 UNILATERAL  6 80 PIETRUITA 

17 Intrarea Viitorului M5 UNILATERAL  6 560 PIETRUITA 

18 Lac Ciuperca  P3  UNILATERAL  12 200 PIETRUITA 

19 Parc Personalitati P2 UNILATERAL  6 1500 MACADAM 

20 Parc Piata Noua P2 UNILATERAL  6 200 MACADAM 

21 Parcare Autogara P2 UNILATERAL  12 200 MACADAM 

22 Sat Vararie M5 UNILATERAL  6 1400 MACADAM 

23 
Scari accces ptr 
str.Metalurgistilor. 

P3 UNILATERAL  4 40 MACADAM 

24 Str. 1848 M3 UNILATERAL 6 1900 ASFALT 

25 Str. 14 Noiembrie M3 UNILATERAL 6 200 ASFALT 

26 Str. 24 Ianuarie M4 UNILATERAL 5 350 PIETRUITA 

27 Str. 9 Mai M4 UNILATERAL 4 300 PIETRUITA 

28 Str. A. Panu M5 UNILATERAL  6 80 PIETRUITA 

29 Str. Acvila M4 UNILATERAL  7 170 PIETRUITA 

30 Str. Agricultorilor M4 UNILATERAL 4 250 PIETRUITA 

31 Str.Al Davila M4 UNILATERAL 5 300 ASFALT 

32 Str. Al. cel Bun M3 UNILATERAL 6 1500 ASFALT 

33 Str.Alba Iulia M4 UNILATERAL  7 240 PIETRUITA 

34 Str. Albatros m5 UNILATERAL  6 250 PIETRUITA 

35 Str. Alea Barajului M5 UNILATERAL  6 320 PIETRUITA 

36 Str. Alunisului M4 UNILATERAL 6 800 ASFALT 

37 Str. Amiezii M5 UNILATERAL  6 40 PIETRUITA 

38 Str. Amurgului M4 UNILATERAL 6 250 PIETRUITA 

39 Str. Antenei M4 UNILATERAL  7 510 PIETRUITA 

40 Anton Pann M4 UNILATERAL 5 200 ASFALT 

41 Str. Argilei M5 UNILATERAL 4 200 MACADAM 

42 Str. Armeana M4 UNILATERAL 5 200 PIETRUITA 

43 Str. Aureliana M5 UNILATERAL 6 360 PIETRUITA 

44 Str. Avram Iancu M4 UNILATERAL 6 600 ASFALT 

45 Str. Azimut M5 UNILATERAL 6 440 PIETRUITA 

46 Str. Babadag M2 ALTERNAT 16 2350 ASFALT 

47 Str. Balizei M4 UNILATERAL 12 630 PIETRUITA 

48 Str. Banat M4 UNILATERAL 5 250 MACADAM 

49 Str. Barajului M3 UNILATERAL 6 1200 ASFALT 

50 Str. Berzei M4 UNILATERAL 4 280 PIETRUITA 

51 Str. Bogdan Voda M5 UNILATERAL 4 400 MACADAM 

52 Str. Boierescu M5 UNILATERAL 6 120 PIETRUITA 

53 Str. Brandusei M5 UNILATERAL 6 100 PIETRUITA 

54 Str. Bratescu(Eroului) M4 UNILATERAL 7 450 PIETRUITA 



55 Brizei M5 UNILATERAL 4 300 MACADAM 

56 Str. Brumarel M4 UNILATERAL 5 150 ASFALT 

57 Str. Bucovinei M4 UNILATERAL 7 500 PIETRUITA 

58 Str. Bujorului M5 UNILATERAL 7 450 PIETRUITA 

59 Str. Buna Vestire M4 UNILATERAL 6 240 PIETRUITA 

60 Str. C.A. Roseti M4 UNILATERAL 5 100 MACADAM 

61 Str. Calugareni M4 UNILATERAL 6 450 MACADAM 

62 Str. Cameliei M5 UNILATERAL 6 50 PIETRUITA 

63 Str. Campului M4 UNILATERAL 6 1250 MACADAM 

64 Str. Caragiale M4 UNILATERAL 7 1000 PIETRUITA 

65 Str. Carierei M5 UNILATERAL 4 500 MACADAM 

66 Str. Carpati M4 UNILATERAL 5 150 ASFALT 

67 Str. Carpenitei M5 UNILATERAL 6 200 PIETRUITA 

68 Str. Carutasilor M4 UNILATERAL 6 100 MACADAM 

69 Str. Cascadei M4 UNILATERAL 5 150 ASFALT 

70 Str. Cavalului M5 UNILATERAL 7 240 MACADAM 

71 Str. Cezar M4 UNILATERAL 6 200 ASFALT 

72 Str. Chindiei M5 UNILATERAL 6 80 MACADAM 

73 Chiparosului M4 UNILATERAL 6 250 PIETRUITA 

74 Str. Cicerone M4 UNILATERAL 4 150 MACADAM 

75 Str. Cimbrului M5 UNILATERAL 6 165 MACADAM 

76 Str. Ciocarliei M4 UNILATERAL 6 150 PIETRUITA 

77 Ciucurencu M4 UNILATERAL 6 350 PIETRUITA 

78 Str. Ciurel M5 UNILATERAL 4 100 PIETRUITA 

79 Str. Closca M5 UNILATERAL 6 80 PIETRUITA 

80 Str. Colinei M5 UNILATERAL 6 80 PIETRUITA 

81 Str. Colonistilor M5 UNILATERAL 6 160 MACADAM 

82 Str. Comertului M4 UNILATERAL 7 420 MACADAM 

83 Str. Concordiei M4 UNILATERAL 5 300 PIETRUITA 

84 Str. Constructorilor M3 UNILATERAL 5 350 ASFALT 

85 Str. Cotita M5 UNILATERAL 5 100 ASFALT 

86 Str. Craitelor M4 UNILATERAL  6 200 PIETRUITA 

87 Str. Crinului M5 UNILATERAL  6 110 MACADAM 

88 Str. Crisan M5 UNILATERAL  6 190 MACADAM 

89 Str. Crivat M5 UNILATERAL  5 120 PIETRUITA 

90 Str. C. Brancoveanu M5 UNILATERAL 5 250 MACADAM 

91 Str. Cuza Voda M4 UNILATERAL 5 150 MACADAM 

92 Str. D Gherea M2 ALTERNAT 12 400 ASFALT 

93 Str. D. Sturza M4 UNILATERAL 5 350 ASFALT 

94 Str. Darius M4 UNILATERAL 5 280 MACADAM 

95 Str. Delfinului M4 UNILATERAL 5 150 ASFALT 

96 Str. Deltei M5 UNILATERAL 5 350 MACADAM 

97 Str. Dianei M3 UNILATERAL 6 500 ASFALT 

98 Str. Domnita Balasa M3 UNILATERAL 6 650 ASFALT 

99 Str. Dobrogei M5 UNILATERAL 4 250 PIETRUITA 

100 Str. Dochiei M4 UNILATERAL 5 650 PIETRUITA 

101 Str. Dorobanti M5 UNILATERAL 5 200 MACADAM 



102 Str. Dorului M5 UNILATERAL  6 60 MACADAM 

103 Str. Ecoului M5 UNILATERAL  3 200 PIETRUITA 

104 Str. Elena Doamna M4 UNILATERAL  7 630 MACADAM 

105 Str. E  Vacarescu M5 UNILATERAL 5 100 MACADAM 

106 Str. Elizeului M3 UNILATERAL 7 1500 ASFALT 

107 Str. Eroilor M3 UNILATERAL 6 850 PIETRUITA 

108 Str. Eternitatii M3 UNILATERAL  7 1250 MACADAM 

109 Faleza + Parc Delta P1 UNILATERAL  15 2700 PIETRUITA 

110 Str. Ferigii M5 UNILATERAL 6 200 MACADAM 

111 Str. Fetitelor M4 UNILATERAL 5 200 PIETRUITA 

112 Str. Flamingo M5 UNILATERAL  6 140 MACADAM 

113 Str. Florilor M4 UNILATERAL 5 200 PIETRUITA 

114 Str. Fortunei M5 UNILATERAL 4 100 MACADAM 

115 Str. Fratilor M5 UNILATERAL 5 250 ASFALT 

116 Str. Frumoasa M5 UNILATERAL  6 120 MACADAM 

117 Str. Frunzelor M4 UNILATERAL 6 250 MACADAM 

118 Str. G. Corneliu M3 UNILATERAL 7 1600 ASFALT 

119 Str. G. Georgescu  M5 UNILATERAL  6 200  ASFALT 

120 Str Garii M3 UNILATERAL 6 650 ASFALT 

121 Str. Garoafei M4 UNILATERAL 5 400 PIETRUITA 

122 Str. George Enescu M5 UNILATERAL  6 260 MACADAM 

123 Str. Ghiocelului M5 UNILATERAL  6 80 MACADAM 

124 Str. Gloriei M3 UNILATERAL 7 950 PIETRUITA 

125 Grigore Antipa M4 UNILATERAL 7 250 ASFALT 

126 Str. Gradinari M4 UNILATERAL 7 1650 ASFALT 

127 Str. Granitului  M5 UNILATERAL  6 210 MACADAM 

128 Str. Grausor M5 UNILATERAL  6 180 PIETRUITA 

129 Str. Grivitei M4 UNILATERAL 5 900 MACADAM 

130 Str. Heracleea M5 UNILATERAL 6 200 MACADAM 

131 Str. Horia M5 UNILATERAL  6 200 MACADAM 

132 Str. Independentei M3 UNILATERAL 8 250 ASFALT 

133 Str. Ion Nenitescu M3 UNILATERAL  6 960 MACADAM 

134 Str. I. Creanga M5 UNILATERAL 5 200 MACADAM 

135 Str. Ilgani M5 UNILATERAL  4 80 MACADAM 

136 Str. Isaccei M2 UNILATERAL 12 2100 ASFALT 

137 Str. Isaccei M2 ALTERNAT 12 2500 ASFALT 

138 Str. Istria M4 UNILATERAL  6 250 MACADAM 

139 Str. Iuliu Maniu M3 UNILATERAL 6 500 PIETRUITA 

140 Str. Jupiter M5 UNILATERAL 4 600 MACADAM 

141 Str. Lacului M4 UNILATERAL 6 400 ASFALT 

142 Str. Lanului M5 UNILATERAL  6 160 PIETRUITA 

143 Str. Lastunului M5 UNILATERAL 4 100 MACADAM 

144 Str. Libertatii M3 UNILATERAL 7 1600 PIETRUITA 

145 Str. Linistei M4 UNILATERAL 5 250 ASFALT 

146 Str. Luminitei M4 UNILATERAL 5 250 MACADAM 

147 Str. Lupeni M4 UNILATERAL 8 600 ASFALT 

148 Str. Luterana M5 UNILATERAL  6 160 PIETRUITA 



149 Str. Scarii+N.Eminescu M3 UNILATERAL 6 750 PIETRUITA 

150 Str. Mihail Kogalniceanu M5 UNILATERAL  5 200 PIETRUITA 

151 Str. Mahmudiei M3 UNILATERAL 10 1000 PIETRUITA 

152 Str. Maior G. Andrei M4 UNILATERAL 6 350 MACADAM 

153 Str. Malinului M5 UNILATERAL  6 70 MACADAM 

154 Str. Maramures M4 UNILATERAL  6 230 PIETRUITA 

155 str. Malcoci M3 UNILATERAL 6 750 ASFALT 

156 Str. Marasesti M3 UNILATERAL 5 600 MACADAM 

157 Str. Meduzei M5 UNILATERAL  6 180 MACADAM 

158 Str. Mentei M4 UNILATERAL  6 215 PIETRUITA 

159 Str. Merisor M5 UNILATERAL  6 130 PIETRUITA 

160 Str. Metalurgistilor M4 UNILATERAL 5 200 ASFALT 

161 Str. Meteor M5 UNILATERAL  6 200 MACADAM 

162 Str. Mica M5 UNILATERAL  5 200 PIETRUITA 

163 Str. Micsunelelor M5 UNILATERAL  6 200 PIETRUITA 

164 Str. Mieilor M5 UNILATERAL  7 180 PIETRUITA 

165 Str. M. Viteazu M4 UNILATERAL 5 1200 ASFALT 

166 Str. Macului M5 UNILATERAL  6 200 PIETRUITA 

167 Str. Milcov M4 UNILATERAL 6 200 PIETRUITA 

168 Str. Mircea Voda M3 UNILATERAL 7 1400 ASFALT 

169 Str. Miron Costin M4 UNILATERAL  7 540 PIETRUITA 

170 Str. Mistretului  M5 UNILATERAL 7 250 PIETRUITA 

171 Str. Mistriei M5 UNILATERAL 4 200 MACADAM 

172 Str. Mizei M5 UNILATERAL  6 120 PIETRUITA 

173 Str. Morilor M5 UNILATERAL 4 300 MACADAM 

174 Str. Muncii M5 UNILATERAL 6 200 PIETRUITA 

175 Str. Muzelor M4 UNILATERAL 5 200 ASFALT 

176 Str. N. Balcescu M3 UNILATERAL 6 1000 PIETRUITA 

177 Str. Naframei M5 UNILATERAL  6 70 PIETRUITA 

178 Str. Nalbelor M5 UNILATERAL 4 300 MACADAM 

179 Str. Narciselor M5 UNILATERAL 6 180 MACADAM 

180 Str. Negruzzi M4 UNILATERAL 6 350 MACADAM 

181 Str. Neptun M5 UNILATERAL  6 320 PIETRUITA 

182 Str. Nicopole M3 UNILATERAL 6 700 ASFALT 

183 Str. Noptii M5 UNILATERAL 4 100 PIETRUITA 

184 Str. Nuferilor M5 UNILATERAL 4 80 MACADAM 

185 str. Octombrie Rosu M4 UNILATERAL 6 1000 MACADAM 

186 Str. Oitelor M4 UNILATERAL 6 500 PIETRUITA 

187 Str. Orizontului M4 UNILATERAL 6 3200 PIETRUITA 

188 Str. Ovidiu M5 UNILATERAL 6 150 PIETRUITA 

189 Str. P Andreescu M5 UNILATERAL  6 120 PIETRUITA 

190 Str. Pacii M2 ALTERNAT 16 900 ASFALT 

191 Str. Panait Cernat M4 UNILATERAL 5 350 ASFALT 

192 
PARC ORASELUL 
COPIILOR 

P2 UNILATERAL 7 950 ASFALT 

193 Str. Pelinului M4 UNILATERAL 6 200 PIETRUITA 

194 Str. Pescarilor M4 UNILATERAL 5 350 ASFALT 

195 Str. Picherului M5 UNILATERAL  6 110 PIETRUITA 



196 Str. Plevnei M5 UNILATERAL  7 370 PIETRUITA 

197 Str. Plugarilor M4 UNILATERAL 6 1500 MACADAM 

198 Str. Podgoriilor M3 UNILATERAL 8 1650 ASFALT 

199 Str. Portitei M4 UNILATERAL  4 320 MACADAM 

200 Str. Primaverii M4 UNILATERAL  6 700 PIETRUITA 

201 str.Portului M3 UNILATERAL  7 900 PIETRUITA 

202 Str. Prlungirea Taberei M3 UNILATERAL 9 600 ASFALT 

203 Str. Prislav M4 UNILATERAL 6 1400 PIETRUITA 

204 Str. Progresului M4 UNILATERAL 5 250 ASFALT 

205 Str. Prudentei M4 UNILATERAL 6 350 PIETRUITA 

206 Str. Radu Negru M5 UNILATERAL 5 400 MACADAM 

207 Str. Rahovei M3 UNILATERAL 6 600 ASFALT 

208 Str. Randunicii M5 UNILATERAL  6 90 MACADAM 

209 Str. Rasaritului M5 UNILATERAL  6 260 PIETRUITA 

210 Str. Razboieni M5 UNILATERAL  6 175 PIETRUITA 

211 Str. Rezervorului M4 UNILATERAL 6 200 PIETRUITA 

212 Str. Ronda M5 UNILATERAL 6 200 MACADAM 

213 Str. Rozmarin M5 UNILATERAL 7 180 MACADAM 

214 Str. Rumoarei M4 UNILATERAL 6 200 PIETRUITA 

215 Str. Sabinelor M3 UNILATERAL 6 1500 PIETRUITA 

216 Str. Salcamilor M4 UNILATERAL 6 150 ASFALT 

217 Str. Salcilor M4 UNILATERAL 6 300 MACADAM 

218 Str. Scoalei M4 UNILATERAL 6 150 PIETRUITA 

219 Str. Silvestru M4 UNILATERAL 4 280 ASFALT 

220 Str. Siptalului M4 UNILATERAL 7 930 PIETRUITA 

221 Str. Smardan M4 UNILATERAL 6 250 MACADAM 

222 Str. Soarelui M5 UNILATERAL 5 100 MACADAM 

223 Aleea Socului M4 UNILATERAL 6 250 PIETRUITA 

224 Str. Sofia Nadejde M5 UNILATERAL 4 450 ASFALT 

225 Str. Soimului M5 UNILATERAL 6 100 PIETRUITA 

226 Str. Spicului M5 UNILATERAL 6 80 PIETRUITA 

227 Str. Spitalului M3 UNILATERAL 6 950 ASFALT 

228 Str. Stancilor M5 UNILATERAL 4 100 MACADAM 

229 Str. Stejarului M4 UNILATERAL 5 500 ASFALT 

230 Str. Strabuna M5 UNILATERAL 5 100 MACADAM 

231 Str. Sudului M5 UNILATERAL 6 220 MACADAM 

232 Str. Surorilor M5 UNILATERAL 4 200 PIETRUITA 

233 SUVENIR M3 UNILATERAL 6 100 ASFALT 

234 Str. Taberei M3 UNILATERAL 9 1800 ASFALT 

235 Str. Taras Sevcenco M5 UNILATERAL 5 250 MACADAM 

236 Str. Teiului M5 UNILATERAL 6 200 MACADAM 

237 Str. Timisoarei M4 UNILATERAL 8 150 ASFALT 

238 Str. Timpului M5 UNILATERAL 6 190 MACADAM 

239 Str. Timpuri Noi M5 UNILATERAL 6 250 MACADAM 

240 Str. Tineretului  M5 UNILATERAL 7 350 MACADAM 

241 Str. Toamnei M3 UNILATERAL 6 400 PIETRUITA 

242 Str. Toporas M5 UNILATERAL 6 100 MACADAM 



243 Str. Traian   M3 ALTERNAT 6 1700 ASFALT 

244 Str. Traian Vuia M5 UNILATERAL 5 200 MACADAM 

245 Str. Trandafirilor M4 UNILATERAL 7 1200 PIETRUITA 

246 Str. Troitei M5 UNILATERAL 6 80 PIETRUITA 

247 Str. Tunsului M5 UNILATERAL 5 250 MACADAM 

248 Str. Unirii M1 OPUS+AXIAL 16 200 ASFALT 

249 Str. Urzicii M5 UNILATERAL 5 600 MACADAM 

250 Str. Vararie M5 UNILATERAL 7 1400 MACADAM 

251 Str. Veseliei M5 UNILATERAL 6 80 PIETRUITA 

252 Str. Vezuvii M5 UNILATERAL 4 40 MACADAM 

253 Str. Victoriei M3 UNILATERAL 8 1300 PIETRUITA 

254 Str. Viitorului  M3 UNILATERAL 7 1400 ASFALT 

255 Str. Viorelelor M5 UNILATERAL 6 100 PIETRUITA 

256 Str. Viticulturii M4 UNILATERAL 7 1900 MACADAM 

257 Str. Vlad Tepes M4 UNILATERAL 5 100 PIETRUITA 

258 Str. Voinicului M4 UNILATERAL 5 200 PIETRUITA 

259 Str. Walter M4 UNILATERAL 5 300 MACADAM 

260 Str. Zagan M5 UNILATERAL 6 200 MACADAM 

261 Str. Zimbrului M3 UNILATERAL 6 600 PIETRUITA 

 
*1 bilateral alternat, bilateral fata în fata, axial, central, catenar 
*2 asfalt, beton, pavaj, altele 
 

 
 
 
 
Anexa nr. 6:  Inventarul corpurilor de iluminat din municipiul Tulcea, 
ce apartin Primariei Municipiului Tulcea 

Nr. 
Crt. 

Denumirea tronsonului 

Numarul 
stalpilor 
de 
sustinere 

Numarul 
corpurilor 
stalpilor  

Tipul sursei de iluminat 
Puterea 
Instalata 

Denumirea 
Statiei de 
alimentare 

Identificarea 
punctului de 
conectare 
deconectare 

Identificare 
punctului 
de masura 

        
SGS 
101  
70W 

SGS 
102 
100W 

SGS 
102  
150W 

SGS 
203 
250W 

BJC 
GLOBE 
400 

Futura 
PVB 
250 

        

1 Al. Ciresari 7 1 5 2           0,63 PT 30 PT 30   

2 Aleea Chiparosului 8 1 8             0,64 PT 207 PT 207   

3 Aleea Ciucurencu 7 1 7             0,56 PT 8 PT 8   

4 Aleea Cristina 44 1 15 29           4,53 PT 207 PT 207   

5 Aleea Frasinului 7 1   6 1         0,87 PT 207 PT 207   

6 Alei din 1848 4 1 4             0,32 PT 91 PT 91   

7 
Aleea intre Spitalului 
si Iuliu Maniu 

8 1   8           0,92 PT 102 PT 102   

8 Aleea Liliac 1 1 1             0,08 PT 39 PT 39   

9 Aleea Mirela 5 1 5             0,40 PT 207 PT 207   

10 Aleea Paunului 2 1     2         0,40  PT 29 PT 29   



11 Aleea Pinului 7 1 3 4           0,70 PT 207 PT 207   

12 
Faleza Dunarii+Parc 
Delta 

148 2         296     23,21  PT 23 + 
PT 41 

 PT 23 + PT 
41   

13 Lac Ciuperca  6 1   6           0,69 PT 82 PT 82   

14 Parc Personalitati 52 2         104     8,15 PT 82 PT 82   

15 Str. Metalurgistilor 6 1 1 5           0,65 PT 54 PT 54   

16 Str. 1848 36 1     36         6,32 PT 207 + 
PT 102 

PT 207 + PT 
102   

17 Str. 14 Noiembrie 7 1   7           0,81 PT 89 PT 89   

18 Str. 24 Ianuarie 8 1 8             0,64 PT 3 PT 3   

19 Str. 9 Mai 18 1 14 1 3         1,76 PT 89 PT 89   

20 Str. A. Panu 4 1 4             0,32 PT 8 PT 8   

21 Str. Acvila 3 1 3             0,24 PT 39 PT 39   

22 Str. Agricultorilor 7 1 7             0,56 PT 6 PT 6   

23 Str. Al. cel Bun 56 1 4 18 34         8,36 PT 6 PT 6   

24 Str.Alba Iulia 8 1 5 3           0,74 PT 30 PT 30   

25 Str. Albatros 11 1 11             0,88 PT 164 PT 164   

26 Str. Alea Barajului 8 1 8             0,64 PT 207 PT 207   

27 Str. Amurgului 7 1 7             0,56 PT 6 PT 6   

28 Str. Antenei 10 1 10             0,80 PT 56 PT 56   

29 Anton Pann 4 1 4             0,32 PT 89 PT 89   

30 Str. Argilei 4 1 4             0,32 PT 35 PT 35   

31 Str. Armeana 5 1 5             0,40 PT 8 PT 8   

32 Str. Aureliana 9 1 9             0,72 PT 56 PT 56   

33 Str. Avram Iancu 25 1   25           2,88 PT 8 PT 8   

34 
Str. Babadag-
pct.control 

3 1     3         0,45   PT 5 PT 5    

35 Str. Banat 7 1 7             0,56 PT 89 PT 89   

36 Str. Barajului 11 1       11       3,05 PT 5 PT 5   

37 Str. Berzei 7 1 7             0,56 PT 16 PT 16   

38 Str. Biruintei 3 1 3              0.21 PT 91  PT 91    

39 Str. Bogdan Voda 11 1 11             0,88 PT 35 PT 35   

40 Str. Boierescu 4 1 4             0,32 PT 235 PT 235   

41 Str. Brandusei 4 1 4             0,32 PT 39 PT 39   

42 Str. Bratescu(Eroului) 12 1   12           1,38 PT 148 PT 148   

43 Brizei 7 1 7             0,56 PT 16 PT 16   

44 Str. Brumarel 5 1 5             0,40 PT 16 PT 16   

45 Str. Bucovinei 11 1   11           1,27 PT 56 PT 56   

46 Str. Bujorului 4 1 4             0,32 PT 39 PT 39   

47 Str. Buna Vestire 4 1   4           0,46 PT 42 PT 42   

48 Str. C.A. Roseti 2 1 2             0,16 PT 235 PT 235   

49 Str. Calugareni 13 1 13             1,04 PT 3 PT 3   

50 Str. Cameliei 2 1 1   1         0,26 PT 235 PT 235   

51 Str. Campului 18 1 12 6           1,65 PT 
207+PT56 

PT 
207+PT56   

52 Str. Caragiale 36 1   35 2         4,38 PT 30 PT 30   

53 Str. Carierei 16 1 16             1,28 PT 35 PT 35   

54 Str. Carpati 4 1 4             0,32 PT 42 PT 42   

55 Str. Carpenitei 4 1 4             0,32 PT 39 PT 39   

56 Str. Carutasilor 7 1 7             0,56 PT 6 PT 6   

57 Str. Cascadei 5 1   5           0,58 PT 42 PT 42   

58 Str. Cavalului 7 1 7             0,56 PT 148 PT 148   

59 Str. Cezar 6 1 6             0,48 PT 235 PT 235   

60 Str. Chindiei 3 1 3             0,24 PT 89 PT 89   

61 Str. Cicerone 4 1 4             0,32 PT 89 PT 89   

62 Str. Cimbrului 4 1 4             0,32 PT 35 PT 35   

63 Str. Ciocarliei 15 1 15             1,20 PT 72+PT 
61 

PT 72+PT 61   



64 Str. Ciurel 2 1 2             0,16 PT 89 PT 89   

65 Str. Closca 5 1 5             0,40 PT 102 PT 102   

66 Str. Colinei 3 1 3             0,24 PT 39 PT 39   

67 Str. Colonistilor 4 1 4             0,32 PT 39 PT 39   

68 Str. Comertului 15 1 13 2           1,27 PT 164+PT 
5 

PT 164+PT 5   

69 Str. Concordiei 10 1 10             0,80 PT 8 PT 8   

70 Str. Constructorilor 11 1   11           1,27 PT 214+PT 
61 

PT 214+PT 
61   

71 Str. Cotita 4 1 4             0,32 PT 16 PT 16   

72 Str. Craitelor 6 1 6             0,48 PT 39 PT 39   

73 Str. Crinului 2 1 2             0,16 PT 39 PT 39   

74 Str. Crisan 5 1 5             0,40 PT 102 PT 102   

75 Str. Crivat 4 1 4             0,32 PT 42 PT 42   

76 Str. C. Brancoveanu 9 1 9             0,72 PT 8 + PT 
89 

PT 8 + PT 89   

77 Str. Cuza Voda 7 1 7             0,56 PT 72+PT 
253 

PT 72+PT 
253   

78 Str. Davila 10 1 9 1           0,73  PT 5+PT 
235 

PT 5+PT 
235    

79 Str. Decebal 7 1   7           0,7   PT 7 PT 7    

80 Str. D. Sturza 11 1 10 1           0,91 PT 235 PT 235   

81 Str. Darius 6 1 6             0,48 PT 235 PT 235   

82 Str. Delfinului 3 1 3             0,24 PT 42 PT 42   

83 Str. Deltei 10 1 10             0,80 PT 6 PT 6   

84 Str. Dianei 15 1   15           1,73 PT 6 PT 6   

85 Str. Domnita Balasa 1 1 1             0,08 PT 89 PT 89   

86 Str. Dobrogei 7 1 7             0,56 PT 16 PT 16   

87 Str. Dochiei 15 1 15             1,20 PT 102 PT 102   

88 Str. Dorobanti 8 1 8             0,64 PT 16 PT 16   

89 Str. Dorului 2 1 2             0,16 PT 3 PT 3   

90 Str. Elena Doamna 22 1 1 19 2         2,62 PT 6 PT 6   

91 Str. Elizeului 16 1 1 15           1,80 PT 6+PT 
148 

PT 6+PT 148   

92 Str. Eroilor 24 1 9 15           2,44 PT 7 PT 7   

93 Str. Eternitatii 37 1     37         6,49 PT 30+PT 
39 

PT 30+PT 39   

94 Str. Ferigii 3 1 3             0,24 PT 35 PT 35   

95 Str. Fetitelor 4 1 4             0,32 PT 8 PT 8   

96 Str. Flamingo 4 1 4             0,32 PTA 155 PTA 155   

97 Str. Florilor 9 1 9             0,72 PT 8 PT 8   

98 Str. Forestierului 1 1   1            0,07 PT 144 PT 144   

99 Str. Fortunei 4 1 4             0,32 PT 6 PT 6   

100 Str. Fratilor 6 1 6             0,48 PT 16 PT 16   

101 Str. Frumoasa 1 1 1             0,08 PT 72 PT 72   

102 Str. Frunzelor 8 1 8             0,64 PT 7 PT 7   

103 Str. G. Corneliu 45 1 3   42         7,61 
PT 
5+PT3+PT 
30 

PT 
5+PT3+PT 
30 

  

104 
Str. 
Garoafei+Garofitei 

5 1 5             0,40 PT 8 PT 8   

105 Str. George Georgescu 12 1 2 10           1,31 PT 39 PT 39   

106 Str. George Enescu 8 1 7 1            0,59 PT 39 PT 39   

107 Str. Gloriei 37 1   8 29         6,01 PT 89 PT 89   

108 Grigore Antipa 7 1   7           0,81 PT 23 PT 23   

109 Str. Gradinari 23 1 4 19           2,50 PT 16 PT 16   

110 Str. Granitului  10 1 10             0,80 PT 148 PT 148   

111 Str. Grausor 6 1 6             0,48 PT 56 PT 56   

112 Str. Grivitei 31 1 4 27           3,42 PT 235 PT 235   

113 Str. Heracleea 7 1 7             0,56 PT 35 PT 35   

114 Str. Horia 2 1 2             0,16 PT 102 PT 102   

115 Str. Independentei 10 1   10           1,15 PT 89 PT 89   



116 Str. Ion Nenitescu 24 1 24             1,92 PT 102 PT 102   

117 Str. I. Creanga 9 1 9             0,72 PT 6 PT 6   

118 Str. Ilgani 2 1 2             0,16 PT 35 PT 35   

119 Str. Isaccei 53 1     53         9,30 

PT 82 + 
PT120 +PT 
65+PT62+P
T 9+PT 
31+ PT 69 

PT 82 + 
PT120 +PT 
65+PT62+P
T 9+PT 31+ 
PT 69 

  

120 Str. Istria 7 1 7             0,56 PT 39 PT 39   

121 Str. Iuliu Maniu 13 1   9 4         1,74 PT 102 PT 102   

122 Str. Jupiter 17 1 17             1,36 PT 35 PT 35   

123 Str. Lacului 14 1 14             1,12 PT 6 PT 6   

124 Str. Lalelelor 7 1 7             0,77  PT 6 PT 6    

125 Str. Lastunului 2 1 2             0,16 PT 6 PT 6   

126 Str. Libertatii 40 1     40         7,02 PT 
5+PT102 

PT 5+PT102   

127 Str. Linistei 8 1   8           0,92 PT 89 PT 89   

128 Str. Luminitei 5 1 5             0,40 PT 3 PT 3   

129 Str. Lupeni 14 1   14           1,61 PT 7 PT 7   

130 Str. Luterana 6 1 6             0,48 PT 56 PT 56   

131 
Str. 
Scarii+N.Eminescu 

19 1 18 1           1,55 PT 42 PT 42   

132 Str. Macului 6 1 6             0,42   PT 6 PT 6    

133 
Str. Mihail 
Kogalniceanu 

2 1   2           0,23 PT 62 PT 62   

134 Str. Mahmudiei 63 1 1 1 61         10,90 
PT 
6+PT148+P
T 3 

PT 
6+PT148+P
T 3 

  

135 Str. Maior G. Andrei 7 1 7             0,56 PT 7 PT 7   

136 Str. Malinului 2 1 2             0,16 PT 6 PT 6   

137 Str. Maramures 7 1 7             0,56 PT 6 PT 6   

138 str. Malcoci 22 1   22           2,53 PT 148 PT 148   

139 Str. Marasesti 15 1 7 2       6   1,27 PT 189 + 
PT235 

PT 189 + 
PT235   

140 Str. Meduzei 4 1 4             0,32 PT 207 PT 207   

141 Str. Mentei 8 1 8             0,64 PT 39 PT 39   

142 Str. Merisor 5 1 0         5   0,40 PT 18 PT 18   

143 Str. Metalurgistilor 6 1 1 5           0,65 PT 37 PT 37   

144 Str. Meteor 5 1 5             0,40 PTA 155 PTA 155   

145 Str. Micsunelelor 2 1 2             0,16 PT 39 PT 39   

146 Str. Mieilor 5 1 5             0,40 PT 56 PT 56   

147 Str. M. Viteazu 27 1   26 1         3,17 PT 5+PT 
235 

PT 5+PT 235   

148 Str. Milcov 5 1 5             0,40 PT 89 PT 89   

149 Str. Mircea Voda 43 1 7 36           4,70 PT 56 PT 56   

150 Str. Miron Costin 23 1 23             1,84 PT 39 PT 39   

151 Str. Mistretului  6 1   6           0,69 PT 89 PT 89   

152 Str. Mistriei 4 1 4             0,32 PT 35 PT 35   

153 Str. Morilor 10 1 10             0,80 PT 8 PT 8   

154 Str. Muncii 5 1 5             0,40 PT 7 PT 7   

155 Str. Muzelor 3 1 3             0,24 PT 30 PT 30   

156 Str. N. Balcescu 26 1   26           2,99 PT 89 PT 89   

157 Str. Naframei 2 1 2             0,16 PT 39 PT 39   

158 Str. Nalbelor 9 1 9             0,72 PT 35 PT 35   

159 Str. Narciselor 5 1 5             0,40 PT 39 PT 39   

160 Str. Negruzzi 10 1 10             0,80 PT 6 PT 6   

161 Str. Neptun 6 1     7         1,23 PT 29 PT 29   

162 Str. Nicopol 16 1 16             1,28 PT 7 PT 7   

163 Str. Noptii 3 1 3             0,24 PT 89 PT 89   

164 Str. Nuferilor 2 1 2             0,16 PT 89 PT 89   

165 Str. Obor 2 1 2             2,7  PT 
164+PT 5 

PT 164+PT 
5    



166 Str. Oitelor 5 1   5           0,58 PT 207 PT 207   

167 Str. Orizontului 91 1   1 90         15,91 PTA 155 + 
PT 16 

PTA 155 + 
PT 16   

168 Str. Ovidiu 4 1 4             0,32 PT 89 PT 89   

169 Str. P Andreescu 2 1 2             0,16 PT 35 PT 35   

170 Str. Pacii 52 1 13   39         7,88 

PT 24 + PT 
62 + PT 3 + 
PT 6 + PT 
39 

PT 24 + PT 
62 + PT 3 + 
PT 6 + PT 39 

  

171 Str. Panait Cernat 10 1 10             0,80 PT 6 PT 6   

172 Str. Pelinului 5 1 5             0,40 PT 207 PT 207   

173 Str. Pescarilor 14 1 14             1,12 PT 16 PT 16   

174 Str. Picherului 3 1 3             0,24 PT 7 PT 7   

175 Str. Plevnei 32 1   32           3,68 PT 165 + 
PT 5 

PT 165 + PT 
5   

176 Str. Potcovari 3 1 3             0,24  PT 35  PT 35   

177 Str. Plugarilor 41 1 41             3,28 PT 39  PT 39    

178 Str. Podgoriilor 44 1 12 32           4,64 
PT 207 + 
PT 102 + 
PT 31 

PT 207 + PT 
102 + PT 31   

179 Str. Portitei 7 1 7             0,56 PT 56 PT 56   

180 Str. Primaverii 23 1 2 21           2,57 PT 39 PT 39   

181 
Str. Prelungirea 
Elizeului 

20 1     20          3,0  PT 6 PT 6    

182 
Str. Prelungirea 
Taberei 

18 1   18           2,07 PT 123 + 
PT 214 

PT 123 + PT 
214   

183 Str. Prislav 44 1 4 19 21         6,19 PT 16 PT 16   

184 Str. Progresului 18 1   18           2,07 PT 62 PT 62   

185 Str. Prudentei 8 1 8             0,64 PT 8 PT 8   

186 Str. Radu Negru 13 1 13             1,04 PT 16 PT 16   

187 Str. Rahovei 25 1 7 18           2,63 PT 6 PT 6   

188 Str. Randunicii 3 1 3             0,24 PTA 155 PTA 155   

189 Str. Rasaritului 6 1 6             0,48 PT 35 PT 35   

190 Str. Razboieni 12 1 7 5           1,13 PT 5 + PT 
30 

PT 5 + PT 30   

191 Str. Rezervorului 6 1     6         1,05 PT 56 PT 56   

192 Str. Ronda 4 1 4             0,32 PT 16 PT 16   

193 Str. Rozmarin 6 1 6             0,48 PT 30 PT 30   

194 Str. Rumoarei 3 1 3             0,24 PT 89 PT 89   

195 Str. Sabinelor 38 1 36 2           3,11 PT 5 + PT 
30 

PT 5 + PT 30   

196 Str. Salcamilor 5 1   5           0,58 PT 6 PT 6   

197 Str. Salcilor 6 1 6             0,48 PT 3 PT 3   

198 Str. Scoalei 7 1 2 5           0,73 PT 8 PT 8   

199 Str. Silvestru 8 1 7 1           0,67 PT 89 PT 89   

200 Str. Smardan 5 1 5             0,40 PT 7 PT 7   

201 Str. Soarelui 5 1 5             0,40 PT 16 PT 16   

202 Aleea Socului 9 1 9             0,72 PT 207 PT 207   

203 Str. Sofia Nadejde 15 1 15             1,20 PT 35 PT 35   

204 Str. Soimului 3 1 3             0,24 PT 39 PT 39   

205 Str. Spicului 3 1 3             0,24 PT 39 PT 39   

206 Str. Spitalului 43 1 2 39 2         5,00 PT 102 + 
PT 91 

PT 102 + PT 
91   

207 Str. Stancilor 5 1 5             0,40 PT 8 PT 8   

208 Str. Stejarului 6 1 6             0,48 PT61 PT61   

209 Str. Strabuna 2 1 2             0,16 PT 16 PT 16   

210 Str. Sudului 4 1 4             0,32 PT 39 PT 39   

211 Str. Surorilor 6 1 6             0,48 PT 89 PT 89   

212 Str. Taberei 39 1 11 28           4,10 PT 144 PT 144   

213 Str. Taras Sevcenco 7 1 7             0,56 PT 35 PT 35   

214 Str. Teiului 8 1 8             0,64 PT 35 PT 35   

215 Str. Timisoarei 5 1   5           0,58 PT 89 PT 89   



 
            *1 incandescenţă, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele 

*2 locaţia, puterea, seria, caracteristici transformator de curent, scadenţa metrologică 
 

Anexa nr. 7 : Zonele de risc, altele decât tunelurile şi pasajele subterane 
rutiere municipiul Tulcea 

Nr. 
Crt 

Tipul zonei de risc *1) Locatia  Lungimea / suprafata *2) 
Clasa sistemului de 
iluminat 

1 Strada Viticulturii / Barajului Intre Str. Babadag si Isaccei 2250 m C2 - Slab iluminata 

2 Strada Viticulturii / Mahmudiei /Orizontului Intre Str. Babadag si Prislav 5500 m C2 - Slab iluminata 

3 Strada Prislav  Intre Orizontului si Zona Industriala 650 m C2 - Slab iluminata 

4 Scarii  Str. Neptun / Eternitatii 500 m P2 - Slab iluminat 

5 Acces - Orasel Copii Str Isaccei / Str. Uzinei 1000 mp P2 - Slab iluminat 

6 Sens Giratoriu Str. Isaccei / Str. Pacii / Str. 9 Mai 2500mp C1 

7 Sens Giratoriu Str. Isaccei / Str. Podgoriilor / Ciuperca 2400 mp C1 

8 Sens Giratoriu Str. Isaccei / Str. Spitalului 2000 mp C1 

9 Sens Giratoriu Str. Mahmudiei / Str. Orizontului 2100 mp C1 

10 Sens Giratoriu Str. Prislav / Gradinarilor 2000 mp C1 

11 Intersectie nesemaforizata Str. Babadag / Str. Toamnei / Davila 1000 mp C2 - Slab iluminata 

12 Intersectie nesemaforizata Str. Barajului / Str. Isaccei 700 mp C2 - Slab iluminata 

13 Intersectie nesemaforizata Str. Taberei / Str. Isaccei 700 mp C2 - Slab iluminata 

216 Str. Timpului 5 1 5             0,40 PT 30 PT 30   

217 Str. Timpuri Noi 8 1 8             0,64 PT 6 PT 6   

218 Str. Tineretului  22 1 6 9 7         2,74 PT 69 PT 69   

219 Str. Toamnei 6 1   6           0,69 PT 56 PT 56   

220 Str. Toporas 3 1 3             0,24 PT 148 PT 148   

221 Str. Traian   33 1 4 29           3,65 PT 56 PT 56   

222 Str. Traian Vuia 5 1 5             0,40 PT 6 PT 6   

223 Str. Trandafirilor 29 1 28 1           2,35 PT 7 PT 7   

224 Str. Troitei 2 1 2             0,16 PT 102 PT 102   

225 Str. Tunsului 14 1 14             1,12 PT 89 PT 89   

226 Str. Unirii 10 1       10       2,78 PT 62 PT 62   

227 Str. Urzicii 17 1 4 13           1,81 PT 35 PT 35   

228 str. Vacarescu 7 1 7             0,49   PT 89  PT 89   

229 Str. Veseliei 3 1 3             0,24 PT 89 PT 89   

230 Str. Victoriei 34 1     34         5,97 PT 102 + 
PT 7 

PT 102 + PT 
7   

231 Str. Viitorului  59 1 57 2           4,79 PT 144 + 
PT 123 

PT 144 + PT 
123   

232 Str. Viorelelor 3 1 3             0,24 PT 148 PT 148   

233 cartier C.A.P. 34 1 34             2,72 PT 5 PT 5   

234 Str. Viticulturii 10 1       10        2,5 PT 5  PT 5    

235 Str. Vlad Tepes 6 1 6             0,48 PT 235 PT 235   

236 Str. Voinicului 4 1 4             0,32 PT 8 PT 8   

237 Str. Walter 6 1 6             0,48 PT 89 PT 89   

238 Str. Zagan 4 1 4             0,32 PT 6 PT 6   

239 Str. Zimbrului 8 1 7 1           0,67 PT 3 + PT 
6 

PT 3 + PT 6   

240 
Parte Parc 
personalitati 

10 1   10           2,0   PT 82 PT 82    

241 
Monument 
Independenta 

27 2         54     37,8  PT 16   PT 16   

242 Cartier IL Caragiale 33 1  3 1   29  2,48 PT 39 PT 39  

243 Lotizari Sud Vii 41 1 41       2,87 PT248+PT 
247 

PT248+PT 
247  

244 
Prelungirea Prislav 
DIG 

18 1 13 5      1,41 PT 16 PT 16  



14 Intersectie nesemaforizata Str. Pacii / Str. Dobrogeanu Gherea 700 mp C2 - Slab iluminata 

15 Intersectie nesemaforizata Str. G. Corneliu / Str. Eternitatii / Str. Viticulturii 1000 mp C2 - Slab iluminata 

16 Accese Autogara in str. Lac Ciuperca 600 mp C2 - Slab iluminata 

17 Accese Str. Campului in str. Barajului 600 mp C2 - Slab iluminata 

18 Accese Str. Combustibilului in str. Barajului 600 mp C2 - Slab iluminata 

*1) treceri de pietoni, intersecţii semaforizate şi nesemaforizate, zone cu risc infracţional, şcoli, 
grădiniţe etc.  
*2) se va specifica, după caz, lungimea sau suprafaţa, în funcţie de tipul zonei de risc. 
 

Anexa nr. 8 : Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru 
conectarea/deconectarea iluminatului – Nu exista 
 
Anexa nr. 9: Monumente de artă, istorice, obiective de importanţă publică 
sau culturală 

Nr. 
crt. 

Amplasarea 
Specificaţia 
obiectivului 

Numărul 
dispozitivelor 
de iluminat 

Tipul dispozitivelor de iluminat 
Puterea 
instalată 

Observaţii 

1. 
MONUMENTUL 
INDEPENDENTEI 

Monument  
istoric 

2 
2 

Proiector fascicol ingust sodiu/iodura 70 W 
Proiector incastrat 70 W 

280 W Proiect  

2. 
ARHITECTURAL 
BISERICA 
ADVENTISTA 

Obiectiv de 
importanţă 
culturală 

2 Proiector  iodura metalica  250w 500 w Proiect 

3. 
ARHITECTURAL 
BISERICA 
 3 IERARHI 

Obiectiv de 
importanţă 
culturală 

10 
6 
5 
2 

 
Proiector iodura metalica 150 W 
Proiector fascicol ingust iodura metalica 150 w 
Proiector iodura metalica 70 W 
Proiector incastrat iodura metalica 70 w 
 

2890 w Proiect 

4. 

GIRATORIU 
ISSACEI CU 1848 
SI ISSACEI CU  
LAC CIUPERCA 

Obiectiv de 
importanţă 
publica 

12 
12 

Corp SGS  254 – 250 W 
Corp SGS  254 – 250 W 

7800 w Proiect 

5. 
ILUMINAT 
ARHITECTURAL  
PIATA CIVICA 

Obiectiv de 
importanţă 
publica 

 12 
24 
28 
27 
25 
3 

Proiector incastrat 150 w 
Corp Delta Indirect 150 w 
Corpuri pe stalpi inox 700, 1000  mm- 35 w 
Ledmarker 
Ledline 
Proiectoare 2 buc*400 w, 1 buc *250 w 

7580 w Proiect 

6. 

INTRARE 
TULCEA 
DINSPRE 
LOCALITATEA 
ISACCEA 

Obiectiv de 
importanţă 
publica 

3 
 
2 

Proiector incastrat sodiu 70 w 
 
Corp ornamental  70  w 

350 W Proiect 

7. 
ARHITECTURAL 
LOCOMOTIVA 
GARA 

Obiectiv de 
importanţă 
publica 

10 Proiector iodura metalica 150 w 1500 W Proiect 

 
ARHITECTURAL 
BISERICA LEMN 

Obiectiv de 
importanţă 
culturală 

8 Proiector  iodura metalica 70 w 560 W Proiect 

8. 

ARHITECTURAL 
BISERICA 
TUDOR 
VLADIMIRESCU 

Obiectiv de 
importanţă 
culturală 

7 Proiector iodura metalica 250 w 1750 W Proiect 

9. 
ARHITECTURAL 
BISERICA SF. 
NICOLAE 

Obiectiv de 
importanţă 
culturală 

6 
4 

Proiector sodium 150 w 
Proiector iodura metalica 70 w 

1180 W Proiect 

10. ARHITECTURAL Obiectiv de 7 Proiector sodiu  70 w 2430 W Proiect



BISERICA SF. 
GHEORGHE 

importanţă 
culturală 

8 
2 
4 

Proiector sodiu 150 w 
Proiector iodura metalica 70 W 
Proiector iodura metalica 150 W 

11. 
ARHITECTURAL 
MOSCHEE 

Obiectiv de 
importanţă 
culturală 

8 Proiector fascicol ingust iodura metalica  70 w 560 W Proiect 

12. 
BISERICA SF. 
PARASCHIVA 

Obiectiv de 
importanţă 
culturală 

4 
5 

Proiector sodiu 150 w 
Proiector fascicol ingust sodiu 150 w 

1350 W Proiect 

13. 
STANCI 
MONUMENT 

Obiectiv de 
importanţă 
publica 

2 
3 

Proiector fascicol ingust iodura metalica 70 W 
Proiector iodura metalica 70 W 

350 W Proiect 

14. PARCUL CAROL 
Obiectiv de 
importanţă 
publica 

2 
9 
10 

Proiector incastrat  -70 w 
Proiector incastrat  halogen 50 w 
Corp iluminat tip Vivara -70 w 

1290 w Proiect 

15. 
ILUMINAT 
ARHITECTURAL 
ANCORA 

Obiectiv de 
importanţă 
publica 

4 Proiector incastrat 70 w 280 W Proiect 

16. 
CINEMA DACIA 
(TEATRU DE 
VARA) 

Obiectiv de 
importanţă 
publica 

4 
11 
3 

Proiector incastrat 70 W 
Proiector incastrat halogen 50 W 
Corp iluminat tip Vivara -70 w 

1200 w Proiect 

17. 
ROND 
MAHMUDIEI 

Obiectiv de 
importanţă 
publica 

3 Proiector incastrat iodura metalica 70 w  210 W Proiect 

18. PARC VICTORIA 
Obiectiv de 
importanţă 
publica 

25 Corp SGS 101 sodiu 70 w 1900 W Proiect 

 
 
 
 

Anexa nr. 10 :  Situatia tunelurilor/pasajelor subterane rutiere-Nu exista 

 
Anexa nr. 11 :  Caracteristicile podurilor si pasarelelor-Nu exista 
 
 

Anexa nr. 12:  Căile de circulaţie destinate traficului pietonal si / sau 
ciclistilor- Nu exista 
 
Anexa nr. 13 :  Parcurile, spaţiile de agrement, pietele, targurile şi altele 
asemenea  

Nr. 
Crt. 

Denumirea Locatiei Locatia 
Tipul 
Locatiei 

Numar 
stalpi 
sustinere 

Lungimea Latimea Nr. Corpuri de iluminat / stalp 
Puterea 
instalata 

1 Parc Carol 
Int. Str. Isaccei / 
Str. Grigore Antipa 

Agrement   25 20 
Pr. Incastrate - 9 buc - 50W                            
Pr. Incastrat - 2 buc. - 70 W                            
Pitic Vivara  - 10 buc - 70 W 

1.29 Kw 

2 Parc Personalitati Str. Isaccei Agrement 52 350 50 Ail - 104 buc. - 70 W 8 Kw 

3 Parc Dacia Str. Isaccei Agrement   50 20 
Pr. Incastrate - 11 buc. - 50W                         
Pr. Incastrat - 4 buc. - 70 W                            
Pitic Vivara  - 3 buc - 70 W 

1.2 Kw 

4 Parc Victoria 
Int. Str. Victoriei / 
Str. Iuliu Maniu 

Agrement 25 650 50 Ail - 25 buc. - 70 W 1.9 Kw 

5 Faleza Faleza+Parc Delta Agrement 136 1250 30 Ail - 296 buc. - 70 W 20,72Kw 

6 
Monumentul  
Independentei 

str. Gloriei Agrement 27 300 250 Globe 400 -70 W-54 buc 3.78 Kw 

 Piata Civica  Str. Pacii         Inox far - 28 buc. - 70 W   



       Delta indirect - 25 buc - 150 W  
7 Agrement     Ledmarker - 27 buc.  7.58 Kw 

       Pr. Incastrate - 12 buc. - 150W  
       Ledline - 25 buc.  
         Proiector - 2 buc.- 250W   

 
*1) date necesare identificarii amplasarii aleilor, căilor de circulaţie interioare etc.  

 
Anexa nr. 14 : Descrierea instalaţiilor de iluminat local din municipiul 
Tulcea , starea fizică şi gradul de automatizare a acestora : Nu exista 
  
Anexa nr.15: Programul de conectare/deconectare a sistemului de 
iluminat în municipiul Tulcea  ; 

 
  

DECADA 
ORA APRINDERE
ILUMINAT 
PUBLIC 

ORA STINGERE 
ILUMINAT 
PUBLIC 

ORE DE ZI 
ORE DE 
NOAPTE 

TOTAL ORE 
ZI 

TOTAL 
ORE 
NOAPTE 

IANUARIE 

1~10 17 7,15 5,25 8 52,5 80 

11~20 17,15 7,15 4,75 8 47,5 80 

21~31 17,3 7 4,5 7,5 49,5 82,5 

FEBRUARIE 

1~10 17,45 7 5,25 8 52,5 80 

11~20 18 6,45 4,75 8 47,5 80 

21~28 18,15 6,3 4,25 8 34 64 

MARTIE 

1~10 18,3 6,15 3,75 8 37,5 80 

11~20 18,45 6 3,25 8 32,5 80 

21~31 19 5,3 3 7,5 33 82,5 

APRILIE 

1~10 20 6,15 2,25 8 22,5 80 

11~20 20,15 6 1,75 8 17,5 80 

21~30 20,3 5,45 1,5 7,75 15 77,5 

MAI 

1~10 20,45 5,3 1,25 7,5 12,5 75 

11~20 21 5,15 1 7,25 10 72,5 

21~31 21,15 5 0,75 7 8,25 77 

IUNIE 

1~10 21,15 5 0,75 7 7,5 70 

11~20 21,3 4,45 0,5 6,75 5 67,5 

21~30 21,3 5 0,5 7 5 70 

IULIE 

1~10 21,3 5 0,5 7 5 70 

11~20 21,15 5 0,75 7 7,5 70 

21~31 21,15 5,15 0,75 7,25 8,25 79,75 

AUGUST 

1~10 21 5,15 1 7,25 10 72,5 

11~20 20,45 5,3 1,25 7,5 12,5 75 

21~31 20,3 5,45 1,5 7,75 16,5 85,25 

SEPTEMBRIE 

1~10 20,15 6 1,75 8 17,5 80 

11~20 19,45 6,15 2,5 8 25 80 

21~30 19,3 6,3 3 8 30 80 

OCTOMBRIE 

1~10 18,15 5,45 3,75 7,75 37,5 77,5 

11~20 17,45 6 4,25 8 42,5 80 

21~31 17,3 6,15 4,75 8 52,25 88 

NOIEMBRIE 

1~10 17,15 6,3 5,75 8 57,5 80 

11~20 17 6,45 5,75 8 57,5 80 

21~30 17 7 6 8 60 80 

DECEMBRIE 

1~10 16,45 7 6,25 8 62,5 80 

11~20 16,45 7,15 6,5 8 65 80 

21~31 17 7,15 6,25 8 68,75 88 

TOTAL    111,25 276,75 1125,5 2804,5 



 
Anexa nr. 16 : Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de 
iluminat public în municipiul Tulcea     

Nr. 
crt. 

Denumire  
proiect  

Iniţiatorul 
proiectului 

Prezentare 
succintă 

SF 
Da/Nu 

Termen 
de 
realizare  

Valoare de 
investiţie 
EURO 

Schema  
de  
finanţare  
( BL) 

1. Zona A - Intrare Str. Podgorilor 
Consiliul 
local 
Tulcea 

extindere 
cartiere DA 2010 3,616.03 BL 

2. 
Zona B - Intrare Str. Podgorilor, Str. 
Venus, Alee Macadam 

Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 5,843.36 BL 

3. Zona C - Str. Biruintei 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 3,087.49 BL 

4. Zona D - Str. Ecaterina Theodoroiu 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 6,999.00 BL 

5. Zona E - Intrare Str. Spitalului 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 6,352.29 BL 

6. Zona F - Intrare Alee Mirela 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 5,168.41 BL 

7. Zona G - Str. Campului, Aleea Sulfina 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 27,484.39 BL 

8. Zona H -  Str. Campului 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 3,130.70 BL 

9. Zona I - Intre Str. Sabinelor si  
Str.Gavilov Corneliu 

Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 5,307.02 BL 

10. Zona J - Str.Gavilov Corneliu si 
Str.Miron Costin 

Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 3,989.33 BL 

11. Zona K-Intrare Str. Comertului 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 4,832.11 BL 

12. Zona L -Intrare Str. Plevnei 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 840.82 BL 

13. Zona M-Intrare Str. Bucovinei 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 3,909.96 BL 

14. Zona N -Intrare Str. Babadag 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 1,904.47 BL 

15. Zona O - Str. Viitorului 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 3,031.87 BL 

16. Zona P -Zona  Str. Viitorului si Str. 
Taberei 

Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 10,064.28 BL 

17. Zona R - Str. Constructorilor si Aleea 
Metalurgistilor 

Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 23,052.50 BL 

18. Zona S- Str. Alunisului 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 44,752.64 BL 



19. Zona T - Str. Progresului 
Consiliul 
local 
Tulcea

extindere 
cartiere DA 2010 8,553.64 BL 

 
Anexa nr. 17 :Produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat 
public la nivelul municipiului Tulcea 
 În conformitate cu Caietul de sarcini cadru, apare ca evidentă pentru beneficiar necesitatea 
utilizării unui sistem integrat de dispecerizare. 
 Produsul program care stă la baza sistemul de dispecerizare trebuie să suporte două categorii 
principale de funcţiuni, respectiv, raportarea evenimentelor apărute în reţeaua de iluminat public în 
vederea monitorizării funcţionării reţelei şi cea de control şi comandă a elementelor din reţeaua de 
iluminat public. 
 Cerinţele funcţionale: 
 Sistemul de dispecerizare va monitoriza cel puţin in punctele de aprindere a iluminatului public 
următorii parametrii: 
  1 voltaj (sub/supra voltaj) 
  2 curent 
  3 consum energetic 
  4 luminanţă ( cel puţin pentru zonele de risc nominalizate de beneficiar) 
  5 erori ale reţelei (ciclice, eşecul unor componente de reţea sau individuale, etc.) 
 Parametrii electrici şi energetici de funcţionare, cât şi condiţiile de eroare, vor fi disponibili pe 
fiecare nivel(tronson) al reţelei. Parametrii de luminanţă sunt disponibili prin intermediul modulului de 
monitorizare şi control al punctului de iluminare. 
 Comanda şi control 
 Execuţia de comenzi individuale şi secvenţe de comenzi este disponibilă la toate nivelele 
reţelei. Comenzile tipice sunt pornirea şi oprirea iluminatului, şi varierea intensităţii luminoase 
generate. Sistemul de dispecerizare execută oprirea de urgenţă a unei porţiuni de reţea în cazul în care 
sunt detectate condiţii ce pot duce la defectarea unor elemente de reţea. Oprirea de urgenţă va fi 
executată pe cea mai mică parte a reţelei ce poate fi controlată în mod individual . 
 Sistemul urmăreşte şi jurnalizează programarea şi executarea lucrărilor de intervenţie ordinare, 
cât şi înregistrarea intervenţiilor extraordinare. 
 Raportare 
 Sistemul de dispecerizare poate genera rapoarte operative conţinând executarea intervenţiilor 
planificate sau extraordinare, evenimentelor şi erorilor apărute, execuţia unor comenzi de protecţie 
prestabilite. Sistemul poate furniza rapoarte analitice sau date primare pentru astfel de rapoarte 
conţinând informaţii de consum şi performanţă a reţelei. Aceşti parametrii vor fi disponibili până la 
nivelul unui circuit sau a unui punct de iluminare, în cazul în care reţeaua deserveşte zone de risc . 
 Componente: 
 Unitatea de procesare centrală are următoarele funcţiuni: 
 1. culege date de la componentele subiacente (subordonate) şi le prezintă unui operator prin 
intermediul unei interfeţe grafice separate de procesor; 
 2. trimite instrucţiuni sau secvenţe de instrucţiuni programate de un operator care vor fi 
executate de elementele de reţea de iluminat (atât elemente individuale, cât şi grupări ale acestora); 
 3. creează şi transmite alarme operative bazate pe parametrii primiţi de la reţeaua subiacentă ; 
 4. execută actualizarea componentelor de program în reţeaua subiacentă  
 5. urmăreşte planificarea lucrărilor de întreţinere la toate nivele reţelei ; 
 6. colectează date despre intervenţiile operative în teren, atât cele ordinare cât şi cele de urgentă 
; 
 7. creează rapoarte operaţionale privitoare la evenimente şi intervenţii în reţea ; 
 8. creează sau poate furniza date primare pentru rapoarte analitică referitoare la consumuri şi 
performanţa reţelei. 
 Procesorul punctului de aprindere (PA)  stradal are următoarele funcţiuni: 



 1. controlează şi monitorizează un punct de aprindere şi, prin urmare, toate circuitele de reţea şi 
punctele de iluminat stradal din zonele de risc ; 
 2. transmite date referitoare la profilul consumului de energie a reţelei subiacente punctului de 
aprindere ; 
 3. execută o secvenţă de instrucţiuni pre-programate fără a necesita contactul permanent cu 
unitatea centrală ; 
 4. procesorul păstrează într-o memorie fixă evenimentele şi parametrii de consum ale reţelei 
subiacente care au apărut într-o perioadă dată ; 
 5. procesorul va accepta diferite moduri de comunicare cu unitatea centrală ; 
 6. detectează condiţiile de funcţionare speciale care pot conduce la defectarea unor elemente de 
reţea (defecte ce apar periodic) şi execută oprirea de urgenţă a reţelei subiacente. 
 Modulul de monitorizare şi control al punctului de iluminare, este o componentă instalată 
pentru controlul şi monitorizarea unui element de iluminare stradal individual. Un modul capabil de a 
măsura luminanţa actuală va putea fi folosit pentru un grup de astfel de elemente având ca funcţiuni: 
 1. primeşte comenzi de la componentele superioare de monitorizare ; 
 2. înregistrează şi transmite parametrii tehnici de funcţionare al punctului de iluminat; 
 3. execută comenzile unui operator, putând porni, a pune în funcţiune, sau varia intensitatea 
luminoasă a unui punct de iluminat ; 
 4. monitorizează consumul specific al punctului de iluminare (putere/energie) ; 
 5. semnalează necesitatea efectuării întreţinerii punctului de iluminare, etc.; 
 6. va putea accepta diferite moduri de comunicare cu componentele superioare de monitorizare 
 7. execută un număr de instrucţiuni preprogramate fără a fi în legătură permanentă cu 
procesorul punctului de aprindere ori cu unitatea centrală a sistemului de monitorizare. 
 Aspecte non-funcţionale: 
 Rulaj gradual 
 Ofertantul va ilustra cum poate executa dispecerizarea într-un număr de faze, cât şi gradul de 
discretizare în teren. Beneficiarul poate alege să folosească iniţial doar funcţiunile de monitorizare şi 
raportare, putând activa funcţiunile de comandă în orice moment socotit ca potrivit. 
 În teren, beneficiarul va alege gradul de rafinare a dispecerizării, configuraţia iniţială pe străzi 
fiind detaliată în Anexa 2. 
 Tehnologia de comunicaţie: 
 Ofertantul va ilustra modalităţile de comunicaţie al procesorului central cu PA şi modulul de 
monitorizare şi control astfel : 
Conexiune permanentă ; 
Conexiune conform cu o schema prestabilită. 
 De asemenea, componentele din teren vor avea interfeţe de comunicaţie locale cu dispozitivele 
portabile ale personalului de intervenţie. 
 Următoarele tehnologii de comunicaţie sunt considerate relevante: 
Wireless (GSM/GPRS, 3G, WLAN, etc.); 
Cablat, reţele terestre permanente ; 
Comunicaţie pe linia de putere (Powerline communication) . 
 Ofertantul este încurajat să dezvolte în ofertă şi alternative, cât şi precondiţiile pentru a putea 
aplica o anumită tehnologie de comunicare. 
 Securitate: 
 Comunicaţia între unitatea centrală şi dispozitivele din teren este securizată prin criptare. 
Tehnologia de criptare trebuie să aibă disponibilitate comercială separată (off the shelf). 
 Componente disponibile comercial: 
 Toate componentele hardware şi software folosite în realizarea sistemului de dispecerizare vor 
fi disponibile pe piaţă. Excepţie pot face intefeţele de nivel scăzut, hardware, între dispozitivele de 
dispecerizare şi reţeaua de iluminat. Ofertantul va detalia schema de principiu, indicând pentru fiecare 
componentă furnizorul. 
 Suport şi mentenanţă: 



 Componentele hardware şi software folosite vor fi suportate de respectivul ofertant pentru o 
perioadă de 10 ani de la darea în exploatare. Ofertantul va detalia variantele de suport şi mentenanţă 
disponibile, cu timp de răspuns şi preţ. 
 Demonstrabilitate: 
 Ofertantul va trebui să poată demonstra funcţionalitatea sistemului de dispecerizare dacă 
beneficiarul o va cere. Beneficiarul are dreptul să indice care variantă sau variante dintre cele 
prezentate de ofertant vor fi evaluate demonstrativ. 
 

Anexa nr. 18 : Borderouri de preturi unitare pe categorii de lucrari si 
tipuri de iluminat : intretinere, mentinere, reabilitare, 
BORDEROU DE PRETURI  UNITARE (MODEL) 
 

 
Nr.  
Crt. 
 

 
 
Denumirea produsetor sau a serviciilor 
 

 
 
U.M. 
 

ÎNTRETINERE MENTINERE REABILITARE 

Pretul unitar 
material 
(Euro fără TVA) 

Pretul unitar 
material 
(Euro fără 
TVA) 

Pretul unitar 
material 
(Euro fără TVA) 

 ILUMINAT RUTIER/PIETONAL   
   

1. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 50W 
Vapori sodiu înaltă presiune 

buc    

2. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 70W 
Vapori sodiu înaltă presiune 

buc    

3. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 100W 
Vapori sodiu înaltă presiune  

buc    

4. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 150W 
Vapori sodiu înaltă presiune  

buc    

5. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 250W 
Vapori sodiu înaltă presiune 

buc    

6. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED 
Echivalent 50 W 

buc    

7. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED 
Echivalent 70W 

buc    

8. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED 
Echivalent 100W 

buc    

9. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED 
Echivalent 150W 

buc    

10. ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED 
Echivalent 250W 

buc    

11. Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT  35W buc    
12. Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT  70W buc    
13. Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT  100W buc    
14. Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT  150W buc    
15. Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT  250W buc    
16. Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT  400W buc    
17. Înlocuit lampă halogen 20 W buc    
18. Înlocuit lampă halogen 36W buc    
19. Înlocuit lampă halogen 60W buc    
20. Înlocuit lampă halogen 100W buc    
21. Înlocuit lampă halogen 150W buc    
22. Înlocuit lampă halogen 600W buc    
23. Înlocuit lampă halogen 1000W buc    
24. Înlocuit lampă corpuri submersibilă până la 300W buc    
25. Înlocuit bornă contact buc    
26. SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N ) 80 W buc    
27. SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR {HPL-N ) 125 W buc    
28. SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N) 250 W buc    
29. SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (HPL-N } 400 W buc    
30. SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 80W buc    



31. SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 125W buc    
32. SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 250W buc    
33. SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (ML) 400W buc    
34. SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE 

METALE (HPI-T) 1000W 
buc    

35. SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE 
METALE (HPI-T) 2000W 

buc    

36. SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE 
METALE (HPI-T PLUS) 250W 

buc    

37. SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE 
METALE (HPI-T PLUS) 400W 

buc    

38. SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 
70W 

buc    

39. SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 
100W 

buc    

40. SURSĂ CU HALOGENURI METAUCE (CDO-TT) 
150W 

buc    

41. SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 
250W 

buc    

42. SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 
70W 

buc    

43. SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 
150W 

buc    

44. BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 70W buc    
45. BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH)100W buc    
46. BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 150W buc    
47. BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 250W buc    
48. BALAST PENTRU SOOIU (BSN/8MH) 400W buc    
49. BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 50W buc    
50. BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 80W buc    
51. BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 125W buc    
52. BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 250W buc    
53. BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 400W buc    
54. ÎNLOCUIRE IGHNITER SLP 35-70W/SI-SN 35-70W buc    
55. ÎNLOCUIRE IGHNITER SHP 70-400W/S1-SN 70-

400W 
buc    

56. BALAST CAPSULAT 125W buc    
57. BALAST CAPSULAT 250W buc    
58. Înlocuire consolă susţinere corp iluminat 1 m buc    
59. Înlocuire consolă susţinere corp iluminat 1,5m buc    
60. Înlocuire consolă susţinere corp iluminat 2 m buc    
61. Înlocuire consolă susţinere corp iluminat 3 m buc    
62. Înlocuire consolă pentru uz  arhitectural/ornamental buc    
63. Înlocuire dulie E27 buc    
64. Înlocuire dulie E40 buc    
65. Înlocuire condensator buc    
66. Înlocuire patron siguranţă MPR 53; 60A; 80, 120,160 buc    
67. Înlocuire soclu siguranţă MPR 53; 60A; 80, 120,160 buc    
68. Înlocuire soclu siguranţe mignon 25 A buc    
69. Înlocuire capac siguranţe buc    
70. Înlocuire patron siguranţe 35A; 60A; buc    
71. Înlocuire patron siguranţe 10A; 16A; 25. buc    
72. Înlocuire siguranţe mignon 2A; 4A; 6A; buc    
73. Înlocuire corp siguranţe complet 25A buc    
74. Înlocuire cleme 15IL - 2 buc / PIL buc    
75. Înlocuire cleme CDD 45 - 2 BUC / PIL buc    
76. Înlocuire cleme racord CL buc    
77. Înlocuire cleme CLAL 45-50 / Cleme legătură buc    
78. Înlocuire cleme CLAL 180 / Cleme legătură  buc    
79. Înlocuire cleme CIR buc    
80. Înlocuire cleme CIS buc    



81. Înlocuire cleme AA 300 (BĂRCUTĂ) buc    
82. Înlocuire întinzător de reţea buc    
83. Înlocuire bratară de prindere pe stâlp buc    
84. Înlocuire set brăţări de prindere pe stâlp a consolei buc    
85. Înlocuire conductor FY 1,5 ml    
86. Înlocuire conductor FY 2,5 ml    
87. Înlocuire conductor FY 4 ml    
88. Înlocuire conductor FY 6 ml    
89. Înlocuire conductor FY 10 ml    
90. Înlocuire conductor FY 16 ml    
91. Înlocuire conductor FY 25 ml    
92. Înlocuire conductor AFY 2,5  ml    
93. Înlocuire conductor AFY 4 ml    
94. Înlocuire conductor AFY 6 ml    
95. Înlocuire conductor AFY 10 ml    
96. Înlocuire conductor AFY 16  ml    
97. Înlocuire conductor AFY 25  ml    
98. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 

3x1,5 
ml    

99. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 
3x2,5 

ml    

100. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x4 ml    
101. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x6 ml    
102. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 

3x25+16 
ml    

103. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 
3x35+16 

ml    

104. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 
3x50+25 

ml    

105. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 
3x70+35 

ml    

106. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x16 ml    
107. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x4 ml    
108. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 

5x2,5 
ml    

109. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x4 ml    
110. Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x6 ml    
111. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x1,5 ml    
112. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x2,5 ml    
113. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x1,5 ml    
114. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x2,5 ml    
115. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x4 ml    
116. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x6 ml    
117. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x25+16 ml    
118. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35+16 ml    
119. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35 ml    
120. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x50+25 ml    
121. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x70+35 ml    
122. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x95+50 ml    
123. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x120+70 ml    
124. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x150+70 ml    
125. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x1,5 ml    
126. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x2,5 ml    
127. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x4 ml    
128. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x6 ml    
129. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x10 ml    
130. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x16 ml    
131. Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x25 ml    
132. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x4 ml    
133. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x6 ml    
134. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x10 ml    



135. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x25 ml    
136. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x4 ml    
137. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x6 ml    
138. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x10 ml    
139. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x25+16 ml    
140. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35+16 ml    
141. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35 ml    
142. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x50+25 ml    
143. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x70+35 ml    
144. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x95+50 ml    
145. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 

3x120+70 
ml    

146. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 
3x150+70 

ml    

147. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 
3x240+120 

ml    

148. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x4 ml    
149. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x6 ml    
150. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x10 ml    
151. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 ml    
152. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x25 ml    
153. Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 ml    
154. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1 ml    
155. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1,5 ml    
156. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x2,5 ml    
157. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1 ml    
158. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1,5 ml    
159. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x2,5 ml    
160. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x4 ml    
161. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1 ml    
162. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1,5 ml    
163. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x2,5 ml    
164. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x4 ml    
165. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1 ml    
166. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1,5 ml    
167. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x2,5 ml    
168. Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x4 ml    
169. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x16+25 ml    
170. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x25+16 ml    
171. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 

3x16 
ml    

172. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 
3x25 

ml    

173. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 
3x35 

ml    

174. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 
3x50 

ml    

175. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 
3x25+16 

ml    

176. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 
3x35+16 

ml    

177. Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 
3x50+16 

ml    

178. Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x1.5 ml    
179. Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x2,5 ml    
180. Înlocuire cutie separaţie IP65 ( la baza stâlpului ) buc    
181. Curăţire dispersor corp buc    
182. Înlocuire dispersor corp buc    
183. Remedierea CIL/Revizie contacte electrice buc    
184. Înlocuire stâlp SCP 10001 buc    
185. Înlocuire stâlp SCP 10002 buc    



186. Înlocuire stâlp SCP 10005  buc    
187. Înlocuire stâlp SE 10 buc    
188. Înlocuire stâlp SE 4 buc    
189. Înlocuire stâlp SE 11 buc    
190. Înlocuire stâlp SI 9 buc    
191. Înlocuire stâlp SCP 15006 buc    
192. Înlocuire stâlp SCP 18007 buc    
193. Înlocuire stâlp SCP 15014 buc    
194. Înlocuire stâlp SCP 15016 buc    
195. Înlocuire stâlp metalic SL  buc    
196. ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H=5-10M buc    
197. ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H =10-16M buc    
198. ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H « 16M buc    
199. Decopertare si refacere căi de circulaţie (asfalt) m³    
200. Decopertare si refacere căi de circulaţie (beton) m³    
201. Decopertare si refacere căi de circulaţie (pavaj) m³    
202. Decopertare si refacere căi de circulaţie (pietruit sau 

zone verzi) 
m³    

203. Înlocuire proiector 100W buc    
204. Înlocuire proiector 150W buc    
205. Înlocuire proiector 250W buc    
206. Înlocuire proiector 400W buc    
207. Înlocuire proiector 1000W buc    
208. Tarif înlocuire siguranţă fuzibilă (automată) 10A, 16A buc    
209. Tarif înlocuire conductor buc    
210. Montare priză de pământ buc    
211. Manşonare buc    
 ILUMINAT ARHITECTURAL     
1. Montare proiector IP 66 TIP ........ 70 – 1000W Vapori 

sodiu înaltă presiune 
buc    

2. Montare proiector IP 66 TIP ........ 70 – 1000W cu 
halogenuri metalice 

buc    

3. Montare proiector IP 66 TIP ........ LED.........W buc    
4. Montare ......... (Denumire aparat iluminat, 

caracteristici, putere ) 
buc    

 ILUMINAT FESTIV DE SĂRBĂTORI ml    
1. Montare furtun (tub) luminos, (culoare, nr. canale) Ø 

9mm 
ml    

2. Demontare furtun tub) luminos, (culoare) Ø 9mm ml    
3. Montare furtun (tub) luminos, (culoare, nr. canale) Ø 

11mm 
ml    

4. Demontare furtun (tub) luminos, (culoare) Ø 11mm ml    
5. Montare furtun (tub) luminos, (culoare, nr. canale) Ø 

13mm 
ml    

6. Demontare furtun (tub) luminos, (culoare) Ø 13mm ml    
7. Montare perdea luminoasă ( dimensiuni, bulbi/LED, 

alte caracteristici ) 
buc    

8. Demontare perdea luminoasă ( dimensiuni, bulbi/LED, 
alte caracteristici ) 

buc    

9. Montare plasă luminoasă ( dimensiuni, bulbi/LED, alte 
caracteristici ) 

buc    

10. Demontare plasă luminoasă ( dimensiuni, bulbi/LED, 
alte caracteristici ) 

buc    

11. Montare sir luminos ( dimensiuni, bulbi/LED, alte 
caracteristici ) 

buc    

12. Demontare sir luminos ( dimensiuni, bulbi/LED, alte 
caracteristici ) 

buc    

13. Montare tub TIP Snowfall ( dimensiuni, nr. LED, alte 
caracteristici ) 

buc    

14. Demontare tub TIP Snowfall ( dimensiuni, nr. LED, 
alte caracteristici ) 

buc    



15. Montare dispozitive comandă secvenţe lumină 
 ( caracteristici tehnice) 

buc    

16. Demontare dispozitive comandă secvenţe lumină  
( caracteristici tehnice) 

buc    

17. Montare ........ ( denumire dispozitiv, caracteristici) buc    
18. Demontare ........ ( denumire dispozitiv, caracteristici) buc    

 
 
   
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier, 

..................................................... 

 

 
Intocmit 

Ec. Vilcu Edmond 

 

 

Sef  serviciu 

Ec. Popescu Narcis 
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